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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS
DIVISAO DE LICITACOES

Edital de PREGAO ELETRONICO N° 56/2015, destinado a
selecionar propostas para Registro de Precos unitérios, visando a
contratacdo de empresa especializada em servicos comuns de
engenharia em manutencdo de condicionadores de ar (tipo janela e
split) e instalacdo de condicionadores de ar (tipo split) com
fornecimento de médo de obra, pecas de reposicdo e consumo,
suprimentos, ferramentas e equipamentos necessarios a execucgdo
dos servigos para atender o Centro Académico do Agreste (CAA),
campus Caruaru, da Universidade Federal de Pernambuco, conforme
processo administrativo n® 23076.056328/2014-14.

A Universidade Federal de Pernambuco torna publico que as 10h30, horario de Brasilia, de 31 de
marco de 2015, no sitio https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, o Pregoeiro da Diretoria de LicitagGes
e Contratos designado pela Portaria n° 319, de 23 de janeiro de 2015, do Magnifico Reitor, estara promovendo:

Pregdo Eletronico, tipo menor preco unitario, POR LOTE
em regime de empreitada por pre¢o unitario

0 qual obedecera ao disposto na Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto n° 5.450, de 31 de maio de
2005, no Decreto n° 3.722, de 9 de janeiro de 2001, com a redacéo do Decreto n°® 4.485, de 25 de novembro de
2002, no Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, com a redacdo dada pelo Decreto n® 8.250/2014, de 23 de
maio de 2014, na Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, no Decreto n°® 7.746, de 5
de junho de 2012, na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n°
147, de 14 de agosto de 2014; no Decreto n° 6.204 de 5/9/2007; na Instrugdo Normativa n® 02, de 30 de abril de
2008; na Instrucdo Normativa SLTI-MPOG n° 2 de 11/10/2010, com as alteracdes das Instru¢des Normativas
SLTI-MPOG n° 1 de 10/02/2012, SLTI-MPOG n° 5 de 18/06/2012 e SLTI-MPOG n° 4 de 15/10/2013, na
Instrucdo Normativa SLTI-MPOG n° 3 de 04/10/2013, na Portaria Normativa SLTI/MPOG n° 27 de
10/11/2010, aplicando-se subsidiariamente a Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, além do que mais
for exigido neste Edital e em seus anexos.

Encaminhamento da proposta de precos
(exclusivamente por meio do sistema eletrénico):
a partir da data de liberagdo do edital no sitio comprasgovernamentais.gov.br, que ocorrera simultaneamente a
publicagdo do aviso licitatorio no Diério Oficial da Unido, até o horério limite de inicio da sessdo publica acima
estabelecido.

1. OBJETO DA LICITACAO

1.1. Selecionar propostas para Registro de Precos unitarios, visando a contratacdo de empresa especializada em
servicos comuns de engenharia em manutencdo de condicionadores de ar (tipo janela e split) e instalacdo de
condicionadores de ar (tipo split) com fornecimento de méo de obra, pegas de reposicdo e consumo, suprimentos,
ferramentas e equipamentos necessarios a execucao dos servicos para atender o Centro Académico do Agreste
(CAA), campus Caruaru, da Universidade Federal de Pernambuco, conforme EspecificacGes
Técnicas/Procedimentos dos Servicos no Anexo | deste Edital, compreendendo os seguintes itens, em lote
Unico:

Itens Descricdo Lote Unico

01 Manutengdo Preventiva em ACJ de 10.000 a 01
15.000 Btus Manutencdo em Ar | Centro Académico do




02a15 Manutencdo Preventiva em ACJ de 10.000 a condicionado tipo Agreste - Caruaru
15.000 Btus Janela (ACJ) (CAA)
16 Manutencdo Preventiva em ACJ de 18.000 a
22.000 Btus
17 a 30 Manutengdo Preventiva em ACJ de 18.000 a
22.000 Btus
31 Manutencdo Preventiva em SPLIT de 7.000 a
12.000 Btus
32a52 Manutengdo Corretiva em SPLIT de 7.000 a
12.000 Btus
53a69 Remocédo e Instalacdo de SPLIT de 7.000 a
12.000 Btus
60 Manutengdo Preventiva em SPLIT de 18.000 a
24.000 Btus
61a81 Manutengdo Corretiva em SPLIT de 18.000 a
24.000 Btus
82288 Remogdo e Instalagdo de SPLIT de 18.000 a | Manutengdo em Ar
24.000 Btus condicionado tipo
89 Manutencdo Preventiva em SPLIT de 28.000 a Split (HI WALL,
40.000 Btus PISOTETO E
90a 110 Manutengdo Corretiva em SPLIT de 28.000 a CASSETE - K7)
40.000 Btus
111 a117 Remocéo e Instalacdo de SPLIT de 28.000 a
40.000 Btus
118 Manutengdo Preventiva em SPLIT de 48.000 a
60.000 Btus
119a139 Manutengdo Corretiva em SPLIT de 48.000 a
60.000 Btus
140 a 146 Remocéo e Instalacdo de SPLIT de 48.000 a
60.000 Btus

1.2. Os quantitativos estimados para cada um dos itens estdo dispostos no Anexo Il deste Edital;

1.3. Os servicos serdo realizados nas edificacGes do Centro Académico do Agreste (Municipio de Caruaru) da
UFPE, no seguinte endereco: Centro Académico do Agreste — CAA. Rodovia BR-104, km 59 - Nova Caruaru,
CEP: 55.014-900. Caruaru - PE — Brasil. E-mail: coordenacaoinfra@outlook.com.br. Fone: (81) 2126-7390 /
9491-3418.

1.4. As Manutenc8es consistem em:

1.4.1. PREVENTIVA: tem por objetivo evitar a ocorréncia de defeitos em todos os componentes dos
equipamentos, conservando-os dentro dos padrBes de perfeito estado de funcionamento, de acordo com os
manuais e normas técnicas especificas, inclusive dos fabricantes, devendo ser executada em duas etapas:

a) Inspecdo - Verificagdo de determinados pontos das instalagdes seguindo programa (rotina) de manutengdo
recomendado pelos fabricantes dos equipamentos;

b) Revisdo - Verificagbes (parciais e totais) programadas das instalacdes para fins de reparos e limpeza.

1.4.2. CORRETIVA: Tem por objetivo o restabelecimento dos componentes as condicdes ideais de
funcionamento, eliminando defeitos mediante a execucéo de regulagens, ajustes mecénicos e eletrdnicos, bem
como substituicdo de pecgas, componentes e ou acessorios que se apresentarem danificados, gastos ou
defeituosos, o que devera ser atestado por meio de laudo técnico especifico, assinado pelo responsavel da
FORNECEDORA, o qual devera conter a discriminagdo do defeito.

1.5. A execucdo dos servigos deverd obedecer ao padrdo construtivo da UFPE, atender &s normas técnicas da
ABNT, assim como a Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, que dispde sobre os
critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela
Administracéo Publica Federal, no que couber;

1.6. Validade da proposta: minimo de 90 (noventa) dias corridos a partir da abertura deste Pregdo.
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2. CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1. Poderdo participar desta licitacdo pessoas juridicas do ramo de atividade relacionado ao objeto licitado,
conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as condi¢Bes expressas no presente
Edital e em seus anexos;

2.2. A empresa participante deverd estar credenciada no Portal de Compras do Governo Federal, nos termos do
item 3, e responsabilizar-se pelas transagdes efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas e lances;

2.3. Néo sera admitida a participacdo de empresa:

a) em concordata (processos judiciais anteriores a Lei n® 11.101/2005), recuperacdo judicial ou em
processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolucdo ou em liquidagéo;

b) temporariamente suspensa de participar de licitacdo com a Unido, com fundamento no art. 7° da Lei
10.520/2002 e no Art. 28 do Decreto 5.450/2005, e com a UFPE, com fundamento no inciso 111 do art. 87 da Lei
8.666/93 ou declarada inidénea por qualquer Orgdo ou entidade da Administracio Publica, nos termos dos
incisos IV do art. 87 da Lei n® 8.666/93, que ainda ndo tenham logrado reabilitagéo;

C) que estejam reunidas em consorcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias entre si, qualquer
que seja sua forma de constituicdo;

d) que ndo tenha sede no Pais;

e) quaisquer interessados que se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo 9° da Lei 8.666/93.

2.4. Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte que desejem usufruir do tratamento diferenciado e
favorecido instituido pela Lei Complementar n°® 123/2006 devem declarar atendimento aos requisitos do art. 3°
da referida lei, mediante opcdo em campo proprio do sistema eletronico, quando da insercdo da proposta
eletronica;

2.5. Como requisito para a participacdo no pregdo eletronico, o licitante deverd declarar, em campo préprio do
sistema eletronico, que:

a) cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta esta em conformidade com as
exigéncias do instrumento convocatério (art. 21, § 2°, do Decreto n° 5.450/2005);

b) ndo existem fatos supervenientes impeditivos a habilitagdo (art. 32 § 2°, “in fine”, da Lei 8.666/93);

c) ndo possui em seu quadro de pessoal (empregado) menor (Art 7°, inciso XXXIII, da CF/88);

d) declara a elaboragéo independente de proposta, nos termos da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 2, de
16/9/2009, publicada no DOU de 17/09/20009.

2.5.1. As restri¢oes na documentacdo comprobatoria de regularidade fiscal ndo constituem impedimentos de
manifestar no campo proprio o cumprimento pleno dos requisitos de habilitagdo, em se tratando de licitantes
qualificados como ME ou EPP, observado o disposto no subitem 7.11.

3. CREDENCIAMENTO

3.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e intransferivel,
para acesso ao sistema eletrbnico no sitio https:/www.comprasgovernamentais.gov.br/ link: credenciamento
(art. 3°, § 1°, do Decreto n° 5.4502005);

3.2. O credenciamento do licitante, bem como a sua manutencdo, dependera de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF (art. 3°, § 2° do Decreto n° 5.4502005);

3.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transacéo
efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a UFPE, promotora da
licitacdo, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros
(art. 3°, § 5° do Decreto n° 5.4502005);

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presungéo
de sua capacidade técnica para a realizacdo das transacOes inerentes ao pregao na forma eletronica (art. 3°, § 6°,
do Decreto n° 5.450/2005).

4, PROPOSTA ELETRONICA

4.1. Apo6s a divulgacdo do edital no enderego eletrdnico, o licitante devera encaminhar proposta em formulario
especifico, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, com os dados indicados no subitem 4.2, até a data e
hora marcadas para abertura da sessao, quando, entdo, encerrar-se-a, automaticamente, a fase de recebimento das
propostas (art. 21 do Decreto n° 5.450/2005);



4.1.1. O licitante ndo deve encaminhar proposta eletrénica caso ocorra o previsto no subitem 5.4.

4.2. A proposta eletronica contera, sob pena de desclassificagdo, a descrigdo do objeto ofertado em conformidade
com o Anexo Il deste edital, que devera ser informada no campo destinado a “descrigdo detalhada do objeto
ofertado”; além de informar pregos unitario e total, nos respectivos campos, vedada a identificagéo do licitante
(art. 24, § 5°, do Decreto n° 5.450/2005);

4.3. Serdo desclassificadas as propostas eletronicas que:

a) ndo apresentem dados conforme exigido no subitem 4.2;

b) apresentarem qualquer oferta de vantagem baseada nas propostas das demais licitantes ou de
qualquer outra natureza, inclusive financiamento subsidiados ou a fundo perdido.

4.4. O licitante deve cotar obrigatoriamente todos os itens do lote;

4.5. O envio da proposta eletrénica implica plena aceitacéo, por parte do proponente, das condicGes estabelecidas
neste Edital e em seus anexos;

4.6. Até o horério limite do inicio da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada (art. 21, § 4°, do Decreto n° 5.450/2005).

5. SESSAO PUBLICA / CLASSIFICACAO DE PROPOSTAS
5.1. A partir do horario indicado no preAmbulo deste Edital, a sessdo publica na internet serd aberta por comando
do Pregoeiro (art. 22 do Decreto n° 5.450/2005);

5.2. O pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que ndo estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital (art. 22, § 2°, do Decreto n° 5.450/2005);

5.3. A desclassificagdo de proposta serd fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes (art. 22, § 3°, do Decreto n° 5.450/2005);

5.4. Caso a descricéo editalicia divirja com a contida no sistema eletrdnico, o lote ser& cancelado pelo pregoeiro.
6. FORMULACAO DOS LANCES

6.1. Classificadas as propostas, 0 pregoeiro dara inicio a fase competitiva, quando entdo os licitantes poderdo
encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo o licitante imediatamente informado
do recebimento e do valor consignado no registro (art. 24, caput e § 1°, do Decreto n° 5.450/2005);

6.2. Apenas os licitantes que tiverem suas propostas eletrénicas classificadas poderdo formular lances;

6.3. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horério fixado para abertura da sesséo e as
regras estabelecidas neste edital (art. 24, § 2°, do Decreto n° 5.450/2005);

6.4. O licitante somente podera oferecer lance inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema (art.
24, § 3°, do Decreto n° 5.450/2005);

6.5. O sistema eletronico registrara lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for registrado primeiro;

6.6. Durante a sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,
vedada a identificacdo do licitante (art. 24, § 5°, do Decreto n° 5.450/2005);

6.7. Na fase de lances, embora a classificacdo final seja pelo valor unitario do lote, a disputa serd por item. A
cada lance ofertado (por item), o sistema eletronico atualizard automaticamente o valor do grupo, sagrando-se
vencedora a empresa que ofertar o menor valor unitério do lote (somatdrio dos pregos unitarios dos itens);

6.8. Caso o pregoeiro entenda que houve equivoco, por parte do licitante, quando do envio do lance, promoveré a
exclusao do referido lance, que podera ser ratificado, se for o caso;

6.9. A etapa de lances da sessdo publica sera encerrada por decisdo do pregoeiro, que definira periodo entre um e
sessenta minutos;



6.10. O sistema eletrénico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, observado o periodo definido
pelo Pregoeiro, apds o que transcorrera periodo de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual sera automaticamente encerrada a recepcao de lances (art. 24, 88§ 6° e 7°, do Decreto n°® 5.450/2005);

6.11. Encerrada a fase de lances, se a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por ME/EPP, o sistema
eletronico identificara as ME e EPP participantes para proceder a comparagao entre os valores da primeira
colocada e das demais ME/EPP, na ordem de classificacéo;

6.11.1. Ocorrera empate quando as propostas apresentadas pelas ME/EPP for igual ou até 5% (cinco por cento)
superior a proposta mais bem classificada;

6.11.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas ME/EPP, que se encontrem no intervalo
estabelecido no subitem 6.11.1, sera realizado sorteio eletrénico entre elas para que se identifique aquela que
primeiro podera apresentar melhor oferta;

6.11.3. A ME/EPP com proposta melhor classificada tem o direito de, no prazo de 5 (cinco) minutos, controlados
pelo Sistema, encaminhar Gltima oferta, obrigatoriamente inferior aquela considerada primeira colocada, para o
desempate, sob pena de preclusdo. Na falta de manifestacdo ou desisténcia, o Sistema convocara as demais
ME/EPPs, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

6.12. N&o ocorrendo a hipdtese prevista no subitem 6.11 acima, o objeto sera adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame;

6.13. Apo6s o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o pregoeiro podera encaminhar, pelo sistema
eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor
proposta, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢Bes diferentes daquelas previstas
no edital (art. 24, § 8°, do Decreto n°® 5.450/2005);

6.14. As ME/EPPs que optaram pelo tratamento diferenciado e favorecido instituido pela Lei Complementar n.°
123/20086, se vencedoras, deverdo enviar a documentagdo comprobatoria do enquadramento refletido no Sistema;

6.15. Apos 0 encerramento da etapa competitiva, o pregoeiro consultard os demais licitantes que desejam reduzir
seus precos ao valor da proposta do licitante mais bem classificado para formagéo do cadastro de reserva; (caput
do art. 10 do Decreto n° 7.892/2013);

6.15.1. A habilitagdo dos fornecedores que comporao o cadastro de reserva serd efetuada quando da convocagéo
para assinatura da Ata de Registro de Precos do fornecedor mais bem classificado ou quando houver necessidade
de contratacéo de fornecedor remanescente (8 3°, do art. 11, do Decreto n°® 7.892/2013);

6.16. Serd informada em sessdo publica a lista dos participantes que formardo o cadastro de reserva;

6.17. A apresentacdo de novas propostas ndo prejudicara o resultado do certame em relacdo ao licitante mais
bem classificado (paragrafo Unico do art.10 do Decreto 7.892/2013);

6.18. No caso de desconexdo do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrénico permanecer
acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados;

6.18.1. Persistindo a desconexdo do pregoeiro por tempo superior a dez minutos, a sessdo eletronica sera
suspensa e reiniciada somente apds comunicacdo aos participantes, no endereco eletronico utilizado para
divulgacéo.

6.19. Cabe ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrdnico durante o processo licitatério,
responsabilizando-se pelo énus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexao (art. 13, inciso 1V, do Decreto n° 5.450/2005);

6.20. Para fins de aplicacdo das penalidades previstas neste Edital, o lance é considerado proposta.

7. PROPOSTA ESCRITA E DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

7.1. Encerrada a etapa de lances, 0 pregoeiro examinara a proposta escrita resultante da negociagdo, juntamente
com o setor técnico, se for o caso, decidindo por sua aceitagdo ou recusa, relativamente ao objeto e valor, e
verificard a habilitagdo do licitante;



7.2.0 licitante detentor da melhor oferta devera apresentar em até 48 (quarenta e 0ito) horas, a contar do término
da etapa de lances:
a) proposta de prego escrita, firmada pelo representante legal, em papel timbrado ou personalizado do
licitante, adequada ao lance eventualmente ofertadohegociado, conforme Anexo 1V;
b) documentacdo de habilitacdo indicada no subitem 7.3.
c) certidao Simplificada da Junta Comercial comprobatéria do seu enquadramento como ME/EPP, se for o
caso.

7.2.1. Os originais da proposta escrita e da documentacéo de habilitagdo deverdo ser entregues ou encaminhados
a Divisdo de Licitagbes da UFPE, Av. da Arquitetura, s/n, Campus Recife, Cidade Universitaria, Recife, PE.
CEP: 50.740-55, Telefone: 81.2126.8034;

7.2.2. O licitante deve na proposta escrita indicar os dados bancarios (nome e nimero do banco, nome e nimero
da agéncia, nimero da conta corrente, praca de pagamento) da empresa visando a efetivacdo do pagamento e 0s
dados do representante legal (nacionalidade, estado civil, profissdo e/ou funcdo que ocupa na empresa, endereco
residencial, RG e CPF) que firmard a Ata de Registro de Precos decorrente desta licitagdo, acompanhado de
copia do RG e CPF;

7.2.3. N&o serdo aceitas, sendo desclassificadas as propostas escritas que ndo atenderem as exigéncias do
presente Edital e em seus anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanaveis;

7.3. A licitante detentora da melhor oferta devera enviar no prazo indicado no subitem 7.2 deste Edital, a
seguinte documentacédo de habilitacéo:

a) HABILITACAO JURIDICA:

a.1l) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor devidamente registrado, acompanhado de todas as
alteracBes ocorridas até a data estabelecida para o envio virtual da proposta, e se sociedade por agdes acrescentar
documentos de eleicdo de seus administradores, bem como respectivas alteragBes, caso existam, igualmente
langadas no registro comercial competente;

a.2) Registro Geral — RG e Cadastro Pessoa Fisica dos diretores/gerentes.

b) QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

b.1) Balango patrimonial e demonstra¢es contdbeis do Gltimo exercicio social ja exigiveis e apresentadas na
forma da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrados ha mais de 3(trés) meses data do envio virtual da proposta, com indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1(um); as empresas que
apresentarem resultado igual ou menor do que 1 (um) em qualquer dos indices LG, SG e/ou LC quando de suas
habilitacGes deverdo comprovar sua boa condicdo financeira através do capital minimo ou patrimdnio liquido
minimo, exigido na forma dos 88 20 e 30, do artigo 31, da lei no 8.666/93; inexigivel de ME ou EPP quando se
tratar de fornecimento de bens para pronta entrega ou locacdo de materiais, nos termos do Art. 3° do Decreto n°
6.204, de 5/9/2007;

b.2) Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Judicial ou Liquidacdo Judicial ou de Execugdo
Patrimonial, conforme o caso, expedida pelo Distribuidor da sede do licitante ou do seu domicilio, dentro do
prazo de validade previsto na prépria Certiddo, ou na omissdo desta, expedida h4 menos de 90 (noventa) dias,
contados da data do envio virtual da proposta.

c) REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

c.1) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ;

c.2) CertidGes negativas de débitos referentes aos Tributos, Seguridade Social, e Contribuicbes Federais e a
Divida Ativa da Unido, probatorias de regularidade perante a Fazenda Nacional;

c.3) CertidBes Negativas de Débitos para com as Fazendas Estadual e Municipal,

c.4) Prova de regularidade perante o FGTS, emitida pela Caixa Econémica Federal;

¢.5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei n° 12.440, de 07/07/2011, probatéria
da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho.

d) QUALIFICACAO TECNICA:

d.1) Certiddo de Registro do licitante perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, valida;

d.2) Atestado(s) de aptiddo técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de direito pablico ou privado, devidamente
registrado(s) no CREA e/ou CAU, que comprove(m) que a empresa licitante executou servicos e esta apta para



o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas e quantitativos com o objeto licitado.
Cujas parcelas de maior relevancia séo:

Lote Atestado(s) de aptidao técnica com parcelas de maior relevancia técnica em:

01 Manutencdo Preventiva e/ou Corretiva em 35 (trinta e cinco) Condicionadores de Ar do
Tipo ACJ (janela) e Split. Podendo haver somatdrio de atestados, desde que se refiram ao
mesmo periodo de 12(doze) meses.

d.3) Designagdo de Responsavel Técnico, registrado no CREA e/ou CAU, conforme Anexo V, pertencente ao
quadro permanente do licitante na data prevista para a abertura do certame, acompanhada de Certiddo(des) de
Acervo Técnico, devidamente registrada(s) no CREA ou CAU, por execucdo de servico, para empresa privada
ou para 6rgao ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, de caracteristicas compativeis ao objeto licitado, cujas parcelas de maior relevancia técnica sdo:

Lote Certidao(Ges) de Acervo Técnico com parcelas de maior relevancia técnica em:

01 Manutencdo Preventiva e/ou Corretiva em 35 (trinta e cinco) Condicionadores de Ar do Tipo
ACJ (janela0 e Split.

d.3.1) a designacdo devera ser firmada pelo representante legal do licitante e deve conter a concordancia do(s)
designado(s);

d.3.2) o(s) nome(s) do(s) profissional(is) designado(s) responsavel(is) técnico(s) deve(m) constar
obrigatoriamente da certiddo de registro da licitante perante 0 CREA ou CAU. Em se tratando de prestador de
servico apresentar o seu registro atualizado perante o CREA ou CAU, se for o0 caso;

d.3.3) entende-se, para fins deste Instrumento, como pertencente ao quadro permanente:

1) Profissional disponivel para acompanhamento dos servigos objeto da licitacdo (Acorddo TCU Plenério
33/2011 e 2299/2011);

I1) Prestador de servigos (Acérddo TCU 141/2008 — Plenario, DOU de 15/02/2008);

1) Empregado;

1V) Sécio;

V) Diretor.

d.3.4) A comprovacdo de vinculagdo do (s) profissional (is) detentor (es) da (s) certidao (des) de acervo técnico,
além do exigido no d.3.2, far-se-4 por meio dos seguintes documentos:

1) Profissional Disponivel: Declaracdo de conhecimento do objeto licitado e disponibilidade para
acompanhamento dos servicos;

I1) Prestador de servicos: contrato de prestacdo de servicos, conforme a legislacdo civil comum;

111) Empregado: copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

IVV) Sécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente ou cadastro no SICAF;

V) Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada; ou cOpia da ata de eleigdo
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima; ou, ainda, cadastro no SICAF.

d.4) Declaracdo formal assinada pelo representante legal da licitante, sob as penalidades da lei, de que tem pleno
conhecimento das condigBes e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizaria para quaisquer questionamentos futuros que
ensejassem avencas técnicas ou financeiras, conforme Anexo VI,

d.4.1) Faculta-se ao licitante agendar vistoria prévia, através de representante identificado, aos locais dos
servigos, em dia e horéario (das 8h00 as 12h00 e de 14h00 as 16h00) a combinar, até o segundo dia Util anterior a
abertura da licitacdo: Centro Académico do Agreste, com o servidor Manoel Guedes Alcoforado, fone 981)
2126-7390;

7.4. Para o licitante cadastrado e habilitado parcialmente no SICAF, dispensa-se a apresentacdo da
documentacdo exigida somente nas letras “a”, “b.1”, “c.1”, “c.2”, “c.3” e “c.4” do subitem 7.3, ressalvado o
disposto no subitem 7.4.1, devendo ser apresentada a documentacdo relativa as letras “b.2”, “c.5” e “d” acima,
necessariamente;

7.4.1. O licitante credenciado e habilitado parcialmente no SICAF com documentacao irregular e/ou vencida
perante o Sistema deve apresentar a documentacao respectiva;

7.4.2. Licitante cadastrado, mas com habilitacdo parcial inexistente no SICAF, deve apresentar a documentacéo
necesséria & habilitacdo parcial (letras “b” e “c.3” do subitem 7.3);



7.4.3. Ndo serdo aceitos protocolos de entrega, solicitacdo de documentos ou formularios obtidos via internet em
substituicdo aos documentos exigidos no subitem 7.3 “b.2”.

7.5. Para fins de habilitagdo, a verificacdo pela UFPE nos sitios oficiais de 6rgdos e entidades emissores de
certidfes constitui meio legal de prova (art. 25, § 4°, do Decreto n°® 5.450/2005);

7.6. Se a proposta ndo for aceitavel ou se o licitante ndo atender as exigéncias habilitatérias, o pregoeiro
examinara a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma
proposta que atenda ao edital,

7.7. No julgamento da habilitacdo e das propostas, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacdo (art. 26, §
3°, do Decreto n° 5.450/2005);

7.8. Ndo serao considerados os documentos por cdpia ndo autenticada e/ou ndo solicitados;

7.9. As cédpias dos documentos poderdo ser autenticadas por qualquer servidor da Divisdo de Licitacfes da
UFPE, mediante a apresentacao dos originais;

7.10. Serdo inabilitadas as empresas que ndo atenderem as exigéncias do subitem 7.3.

7.11. O licitante qualificado como ME ou EPP com restricBes na documentagdo comprobatdria de regularidade
fiscal, tdo logo declarado vencedor do certame, dispora de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera
ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a
critério da administracdo publica, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito,
e emissdo de eventuais certidGes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa, sob pena de decadéncia
do direito & contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, facultado a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura da Ata de
Registro de Pregos, ou revogar a licitacdo;

7.12. A declaracéo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e a conformidade da proposta, ou
ao enquadramento do licitante na condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, sujeitara o licitante
as sancdes previstas no Edital (art. 21, § 3°, do Decreto n° 5.450/2005);

8. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

8.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante a sessdo publica, de forma imediata e motivada, em
campo proprio do sistema, manifestar sua intencdo de recorrer, quando lhe serd concedido o prazo de trés dias
para apresentar as razdes de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazGes em igual prazo, que comecard a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses (art. 26 do Decreto n°
5.450/2005);

8.1.1. Sé serdo aceitos recursos e contrarrazées encaminhados via www.comprasgovernamentais.gov.br;

8.2. A falta de manifestacdo imediata e motivada do licitante quanto & intencdo de recorrer, nos termos do
subitem imediatamente anterior, importard na decadéncia desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor (art. 26, § 1°, do Decreto n° 5.450/2005);

8.3. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento (art. 26,
§ 2°, do Decreto n° 5.450/2005);

8.4. Da decisdo que reconhecer a qualidade de ME ou EPP aos optantes pelo tratamento diferenciado e
favorecido instituido pela Lei Complementar n.® 123/2006, cabera recurso.

8.5. Os autos do processo, caso ndo estejam em tramitagdo, permanecerdo com vistas franqueadas as interessadas
na Divisao de Licitagcbes da UFPE, Campus Universitario, Recife, PE, telefone: 0xx81.2126.8034.

9. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
9.1. A adjudicagdo serad viabilizada pelo Pregoeiro sempre que ndo houver recursos, caso contrario, pelo
Magnifico Reitor, a quem caberd também a homologacéao do certame;
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9.2. Homologado o procedimento licitatorio, a licitante FORNECEDORA sera notificada, por escrito, para:

a) apresentar a documentacédo de identificacdo (CPF e RG) do representante legal que assinara a Ata de
Registro de Precos, caso ndo tenha incluido junto a proposta escrita;

b) assinar a Ata de Registro de Precos no prazo estabelecido no subitem 10.1.

10. ATA DE REGISTRO DE PRECOS

10.1. O adjudicatéario sera convocado para, no prazo de 2 (dois) dias Uteis, assinar a Ata de Registro de Pregos
(Anexo VII), oportunidade em que se exigird a comprovacao das condi¢es de habilitagdo consignadas neste
edital, as quais deverdo ser mantidas durante o periodo de cumprimento das obrigacdes pactuadas;

10.1.1. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Precos podera ser prorrogado uma Unica vez por igual
periodo, quando solicitado pela adjudicataria durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado
aceito pela UFPE;

10.2. Quando o vencedor da licitacdo ndo fizer a comprovacdo das condi¢Bes de habilitagdo ou quando,
injustificadamente, recusar-se a assinar a assinar a Ata de Registro de Pre¢os ou o contrato podera ser
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificacdo, prioritariamente a do cadastro de
reserva, se existente, para, ap6s comprovados os requisitos habilitatorios e feita a negociacdo, esta
exclusivamente para os que ndo integram o cadastro reserva, assinar a Ata de Registro de Precos ou Contrato,
sem prejuizo das multas previstas neste edital e/ou no instrumento contratual e das demais cominacdes legais
(art. 27, 8 3°, do Decreto n° 5.450/2005);

10.3. A UFPE providenciara previamente a assinatura da Ata de Registro de Pre¢os, sem 6nus para o licitante
vencedor do certame, quando for o caso, 0 seu cadastramento perante o Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, apds reexame da documentagdo apresentada nos termos do subitem 7.3 (letras “a”, “b” e
“c”), devidamente atualizada;

10.4. O prazo de validade da ata de registro de pregos ser& de doze meses, improrrogaveis, apds cumpridos os
requisitos de publicidade, conforme o inciso Il do § 3° do art. 15 da Lei n° 8.666/93 (art. 12 e 14 do Decreto n°
7.892 de 23/01/2013);

10.5. As adesdes a ata de registro de pregos sdo limitadas, por 6rgaos e entidades ndo participantes do certame, a
cem por cento dos quantitativos dos itens previstos neste edital e registrados na ata, ndo podendo exceder, na
totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata, independentemente do nimero de 6rgaos
ndo participantes que aderirem (art. 22, 83° e §4°, do Decreto n° 7.892/2013);

10.6. O 6rgdo ndo participante devera efetivar a aquisi¢do ou contratagdo solicitada em até 90 (noventa) dias da
autorizagdo dada pela UFPE, observado o prazo de vigéncia da ata (art. 22, § 6°, do Decreto n° 7.892/2013);

10.6.1. Cabe a UFPE autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogacdo do prazo previsto no subitem
10.6, respeitando o prazo de vigéncia da ata, quando solicitada pelo 6rgdo ndo participante (art. 5°, inciso XI, do
Decreto 7.892/2013);

10.7. Caberd ao fornecedor beneficidrio da Ata de Registro de Precos, observadas as condicbes nela
estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento decorrente de adesdo, desde que ndo prejudique as
obrigaces presentes e futuras decorrentes desta ata, assumidas com o 6rgdo gerenciador e 6rgdos participantes
(82.°, do art. 22, do Decreto n.° 7.892/2013).

10.8. N&o hé previsdo de utilizacdo da Ata de Registro de Precos por 6rgdo participante, por auséncia de 6rgados
que atendessem as exigéncias minimas para adesdo a Intengcdo de Registro de Precos n° 153080-00196/2014,
divulgada no site www.comprasgovernamentais.gov.br em 01/12/2014.

11. GARANTIA CONTRATUAL

11.1. A Contratada, para assegurar o fiel cumprimento das obrigacBes assumidas neste Contrato, prestarad a
garantia equivalente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do mesmo, no prazo de 10 (dez) dias
corridos, a contar da notificacéo;

11.2. A garantia sera efetuada, a critério da CONTRATADA, em uma das seguintes modalidades: a) caugdo em
dinheiro ou titulos da divida publica; b) seguro-garantia; c) fianga bancaria;
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11.3. Quando a garantia for prestada em dinheiro, o depdsito deve ser realizado obrigatoriamente na Caixa
Econdmica Federal, tendo como beneficiéria a UFPE;

11.4. Titulos da Divida Publica oferecidos em garantia contratual deverdo ser acompanhados de documento
oficial probatoério de sua autenticidade e de sua convertibilidade em moeda legal corrente, sendo aceitos os ndo
prescritos. Somente serdo aceitos Titulos da Divida Publica Federal escriturais, registrados em sistemas
centralizados de liquidacdo e de custddia, autorizado pelo Banco Central do Brasil — BACEN, pelo valor
econdmico informado pelo Tesouro Nacional;

11.5. Ndo serdo aceitos seguro-garantia ou carta-fianca bancaria que contenha regra de excluséo da cobertura
de multas.

11.6. Acrescido o valor inicial do Contrato, a Contratada apresentara a garantia complementar, incidente sobre o
valor do acréscimo, antes da assinatura do correspondente Termo Aditivo;

11.7. A garantia destina-se a: a) ressarcir a UFPE de quaisquer prejuizos decorrentes da rescisdo unilateral e
injustificada deste Contrato; b) cobrir as multas que vierem a ser aplicadas em decorréncia de rescisdo contratual
ou aplicadas por descumprimento de quaisquer outras obriga¢cdes contratuais; ¢) cobrir perdas e danos causados a
UFPE ou a terceiros;

11.8. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigagéo a cargo da
Contratada, inclusive indenizacéo a terceiros, a Contratada devera proceder a respectiva reposi¢do no prazo de
48 (quarenta e oito) horas, contado da data em que for notificada pela UFPE, sob pena de infracdo contratual;
11.9 Ocorrendo a rescisdo unilateral e injustificada do contrato, a UFPE reterd a garantia prestada pela
contratada e, apds competente processo administrativo para apuragdo dos danos e prejuizos sofridos, ressarcir-se-
& do valor apurado, inclusive o correspondente a multas aplicadas;

11.10. Ressalvados os casos previstos no pardgrafo precedente, a garantia serd liberada até 60 (sessenta) dias
apos término do Contrato, desde que cumpridas todas as obriga¢des contratuais pela Contratada.

12. CONTRATO

12.1. A Fornecedora sera convocada para assinar o instrumento de Contrato, no prazo de 2 (dois) dias Uteis,
oportunidade em que se exigira a comprovacao das condicdes de habilitacdo consignadas neste edital, as quais
deverdo ser mantidas durante o periodo de cumprimento das obrigacfes pactuadas. A minuta contratual consta
do Anexo VIII deste Edital;

12.1.1. O prazo para assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma Unica vez por igual periodo, quando
solicitado pela Adjudicatéria durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela UFPE;

12.2. Quando o vencedor da licitacdo ndo fizer a comprovacdo das condi¢cBes de habilitagdo ou quando,
injustificadamente, recusar-se a assinar o Contrato poderd ser convocado outro licitante, respeitada a ordem de
classificacdo, para, apés comprovados o0s requisitos habilitatorios e feita a negociacdo, assinar o Contrato, sem
prejuizo das multas previstas neste edital e no instrumento contratual e das demais cominagdes legais (art. 27, §
3°, do Decreto n° 5.450/2005);

12.3. A UFPE providenciara previamente a assinatura do Contrato, sem o6nus para o licitante vencedor do
certame, quando for o caso, o seu cadastramento perante o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
— SICAF, apds reexame da documentacdo apresentada nos termos do subitem 7.3 (letras “a”, “b” e “c”),
devidamente atualizada;

12.4. O contrato a ser firmado tera a vigéncia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura;
12.5. Correrdo por conta da contratada todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza, que
incidam ou venham a incidir sobre o respectivo contrato, bem como as necessarias para a completa execucdo do

mesmo, exceto a publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da Unido, esta de responsabilidade da UFPE.

13. OBRIGAC;C)ES DA CONTRATADA
13.1. Constam da minuta contratual, Anexo V111 deste edital.

14. OBRIGACOES DA UFPE
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14.1. Constam da minuta contratual, Anexo V111 deste edital.

15. ESPECIFICACAO, ROTINA E MEDICAO DOS SERVICOS
15.1. Constam da minuta contratual, Anexo V111 deste edital.

16. CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
16.1. Constam da minuta contratual, Anexo V111 deste edital.

17. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

17.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo assinar a Ata de Registro de
Precos, ndo retirar a Nota de Empenho, deixar de entregar documentacdo exigida no edital, apresentar
documentacdo falsa, ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaracdo falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito a ampla defesa, ficara impedido de licitar e de contratar com a Unido, e serd descredenciado
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas neste edital e das demais cominagdes
legais;

17.2. Compete ao 6rgdo ndo participante os atos relativos a cobranga do cumprimento pelo fornecedor das
obrigagdes contratualmente assumidas e a aplicacdo, observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de clusulas contratuais, em relacdo as suas proprias contratacoes,
devendo informar as ocorréncias a UFPE (art. 22, § 7° do Decreto7.892/2013);

17.3. Pelo atraso, erro de execucdo, execucdo imperfeita, inexecucdo total ou parcial da Ata de Registro de
Precos e o descumprimento de qualquer condicdo prevista neste Edital, a UFPE podera, garantida a prévia
defesa, aplicar, conforme o caso, as seguintes penalidades:

I — Adverténcia;

Il — Multa na forma estabelecida no subitem 17.4;

111 — Suspensdo temporaria de participar de processo licitatério e impedimento de contratar com a UFPE, por um
prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

IV - Declaracdo de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administracdo Pablica, enquanto perdurarem
0s motivos da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria Autoridade que aplicou a
penalidade.

17.3.1. As penalidades previstas nos incisos I, 111 e IV poderdo ser aplicadas juntamente com a prevista no
inciso 11, facultada a defesa prévia da FORNECEDORA, com regular processo administrativo, no prazo de
cinco dias Uteis, a contar da notificag&o.

17.4. Seré aplicada multa, sem prejuizo de indenizar a UFPE em perdas e danos, por:

I — Atraso na entrega: 0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor global da proposta;

Il — Descumprimento de qualquer outra condicdo ajustada: 2% (dois por cento) sobre o valor global da
proposta;

111 — Recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Precos dentro do prazo estabelecido ou der causa ao
seu cancelamento: 10% (dez por cento) do valor global da proposta.

17.5. No caso de ndo recolhimento do valor da multa dentro de 05 (cinco) dias Uteis a contar da data da
intimacdo para o pagamento, a importancia serd descontada automaticamente, ou ajuizada a divida, consoante o
§ 3°do art. 86 e § 1° do art. 87 da Lei n° 8.666/93, acrescida de juros moratorios de 1% (um por cento) ao més;

17.6. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF (art. 28, Paragrafo Unico, do Decreto n°
5.450/2005);

17.7. A adjudicatéria ficara sujeita, ainda, as penalidades referidas nos incisos | e IV do artigo 87 da Lei n®
8.666/93, no que couber;

17.8. Os atos administrativos de aplicacdo das sangdes serdo publicados resumidamente no Diario Oficial da
Unido, exceto quando se tratar de adverténcia eou multa.

18. DI§POSIQC)ES FINAIS
18.1. A UFPE cabe o direito de revogar a licitacdo por razfes de interesse publico, por motivo de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por
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ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, conforme
disposto no artigo 29 do Decreto n° 5.450/2005;

18.1.1. A anulagéo do procedimento licitatério induz a da Ata e ndo ensejara direito a indenizagéo, ressalvado o
direito do contratado de boa-fé (art. 29, § 2°, do Decreto n° 5.450/2005);

18.2. A sessao publica deste Pregdo podera ser suspensa a qualquer momento a critério do Pregoeiro por motivo
a ser registrado no Sistema eletronico;

18.2.1. No caso de suspensdo da sessdo publica, o Pregoeiro informara o dia e o horario em que reabrira a sessao
visando o prosseguimento das etapas subsequentes. O ndo comparecimento do licitante nas sessdes virtuais
subsequentes ndo ensejara reclamacBes, ndo obstara o prosseguimento dos trabalhos do Pregoeiro, nem
repercutird sobre as decisdes que este proferir;

18.2.2. Caso ndo seja possivel reabrir a sessdo publica no dia e horario estabelecidos por impossibilidade de
acesso a Internet e/ou ao sitio www.comprasgovernamentais.gov.brt, o Pregoeiro langara aviso no referido sitio
informando novos dia e horario para reabertura;

18.3. No caso de eventual divergéncia entre este Edital e seus anexos, prevalecerdo as disposi¢des do primeiro;

18.4. A dotagdo or¢camentaria serd indicada nos autos do procedimento licitatorio previamente & emisséo da Nota
de Empenho de Despesa ou formalizagdo do contrato ou outro instrumento habil;

18.5. Até dois dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, qualquer pessoa poderd impugnar
este edital. Cabera ao pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico responséavel pela elaboracéo do edital decidir sobre
a impugnacéo no prazo de 24 horas (art. 18 do Decreto n°® 5.450/2005);

18.5.1. Acolhida a impugnacéo contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova data para realizagdo do
certame (art. 18, § 2°, do Decreto n° 5.450/2005);

18.5.2. A impugnacdo com identificacdo deste pregdo e respectivo processo administrativo, podera ser enviada
ao Pregoeiro por meio eletrénico, via internet, no enderego indicado no subitem 16.6 deste edital;

18.6. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério deverdo ser enviados ao pregoeiro, até 03
(trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletrénico, via
Internet, no seguinte endereco: pregoeiros@ufpe.br, com identificagdo deste Pregdo e respectivo processo
administrativo (art. 19 do Decreto n° 5.450/2005);

18.7. Os avisos, as respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos serdo disponibilizadas no sitio
www.comprasgovernamentais.gov.br, no link acesso livre > pregdes > agendados ou no menu principal, no
link: visualizar impugnaces > esclarecimentos > aviso;

18.8. Duvidas no encaminhamento da proposta eletrdnica poderdo ser dirimidas em consulta ao manual
disponibilizado para os fornecedores no link: publicagdes > manuais > pregdo > pregdo eletrénico —
fornecedor; ou pelo telefone 0800. 9782329 ou e-mail: comprasnet@planejamento.gov.br;

18.9. As normas que disciplinam este Edital serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre
os interessados, desde que ndo comprometa o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e
a seguranca da contratacao (Artigo 5°, Paragrafo Unico, do Decreto n® 5.450.2005);

18.10. Cabe ao Pregoeiro decidir as questdes resultantes do procedimento da licitacdo, competindo-lhe inclusive
a interpretacéo deste Edital;

18.11. Disponibiliza¢do do Edital: https:/www.comprasgovernamentais.gov.br/;

18.12. Os interessados podem acompanhar a tramitacdo do processo referente a presente licitagdo no sitio
www.ufpe.br - op¢do Links Rapidos — ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS;

18.13. As publicagdes referentes aos eventos licitatérios podem ser obtidas no sitio http:/www.in.gov.br/
(Imprensa Nacional, DOU, secéo 3);


mailto:pregoeiros@ufpe.br
http://www.comprasnet.gov.br/
mailto:comprasnet@planejamento.gov.br
http://www.ufpe.br/
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18.14. Integram este instrumento: Anexo | — EspecificacBes Técnicas/Procedimentos dos Servigos; Anexo 11 —
Quantitativos Estimados; Anexo Il — Ordem de Servico; Anexo IV — Modelo da Proposta; Anexo V —
Designacdo de Responsavel Técnico; Anexo VI — Declaracdo de Conhecimento do Objeto Licitado; Anexo VII
— Minuta da Ata de Registro de Precos; Anexo VIII — Minuta Contratual.

Recife, 17 de margo de 2015.

MARILIA BATISTA DE LIMA PEQUENO
Chefe da Divisdo de Licitacdes
SIAPE 1650594
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ANEXO |
PREGAO ELETRONICO N° 56/2015

ESPECIFICACOES TECNICAS/PROCEDIMENTOS DOS SERVICOS

SERVICOS DE MANUTENGAO DE CONDICIONADORES DE AR
(MAO-DE-OBRA E MATERIAL)

1.

Esta especificacdo tem por objetivo fornecer todos os subsidios para a contratacdo de empresa
especializada para a execugdo de manutengdo preventiva e corretiva de condicionadores de ar do tipo
janela e splits (mdo de obra, pecas de reposicdo, material consumo, suprimentos, ferramentas e
equipamentos necessarios a execucdo dos servicos) e Remocdo/Instalacdo de Condicionadores tipo
split.

A relacdo dos servigos, bem como seus quantitativos, encontra-se discriminada na planilha do Anexo
VI, com os respectivos valores estimados.

Os servicos devem ser iniciados apos o recebimento da ORDEM DE SERVICO pela CONTRATADA
(Anexo I1I) de acordo com o disposto no subitem 4.2. do Termo de Referéncia, salvo em casos
devidamente especificados naquele documento.

A empresa deverd, obrigatoriamente, dispor de container ou similar apropriado, em local adequado para
0 deposito e retirada de entulho, quando for o caso, ndo se admitindo o depdsito de residuos sobre os
jardins, descampados, passeios, e vias.

Os servigos objeto deste documento serdo executados por equipe, ndo residente, disponibilizada pela
CONTRATADA devendo, obrigatoriamente, indicar responsavel técnico e obedecer aos requisitos de
formacéo do profissional dispostas no presente documento.

Os servigos de manutencdo deverdo ser realizados por meio de visitas técnicas programadas as quais
deverdo ser previamente agendadas junto com o cronograma de manutengdes preventivas, bem como as
chamadas de urgéncia para atendimento de manutencdes corretivas. Os chamados de urgéncia deverdo
ter o primeiro atendimento em até 24 horas apés abertura do chamado pela CONTRANTE e conforme
subitem 4.2 deste Termo.

Os servigos em equipamentos, que por motivos técnicos ndo puderem ser executados nos locais de uso,
serdo realizados externamente pela CONTRATADA, mediante prévia aprovacgdo e avaliagdo do fiscal
do Contrato, ficando a mesma inteiramente responsavel pela integridade fisica de seus componentes
durante a retirada, transporte, substituicdo de pecas e reinstalacdo. Caso o prazo de retorno do aparelho
para o devido funcionamento demore mais de 24h, a Contratada devera suprir 0 ambiente com outro
correlato, de sua propriedade e as suas expensas, ou solucdo correlata.

Todos os servicos prestados deverdo ser gerenciados e controlados por um sistema de acompanhamento
de manutengdo, alimentado semanalmente, que atenda aos seguintes parametros:

)] histérico de manutencdo por equipamento;

1) gerenciamento do cronograma de manutencdo preventiva e corretiva, vinculada a ordens de
servicos emitidas;

1) emissao de relatorios de manutencéo detalhadas;

V) histérico de dados de medicGes e testes, permitindo comparagdes com padrdes recomendadas
pelos fabricantes;

V) controle de materiais de consumo e pegas/componentes utilizados por periodo de
tempo/equipamento

As Manutenc¢6es consistem em:

I - PREVENTIVA: tem por objetivo evitar a ocorréncia de defeitos em todos os componentes dos
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equipamentos, conservando-os dentro dos padrdes de perfeito estado de funcionamento, de acordo com
0s manuais e normas técnicas especificas, inclusive dos fabricantes, devendo ser executada em duas
etapas:

a) Inspecdo - Verificagdo de determinados pontos das instalagcBes seguindo programa (rotina) de
manutenc¢do recomendado pelos fabricantes dos equipamentos;

b) Revisédo - Verificaces (parciais e totais) programadas das instalac6es para fins de reparos e limpeza.

Il - CORRETIVA: Tem por objetivo o restabelecimento dos componentes as condi¢Oes ideais de
funcionamento, eliminando defeitos mediante a execugdo de regulagens, ajustes mecéanicos e
eletrdnicos, bem como substituicdo de pecas, componentes e ou acessOrios que se apresentarem
danificados, gastos ou defeituosos, o que devera ser atestado por meio de laudo técnico especifico,
assinado pelo responsavel da CONTRATADA, o qual devera conter a discriminacdo do defeito e ser
submetido a aprovacdo pela Fiscalizacdo da CONTRATANTE.

10. As medigdes serdo vinculadas as Ordens de Servico e sera por unidade de servigcos executados.

ESPECIFICACOES DOS PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS PELA CONTRATADA

Para todos os tipos de servigos deve ser assegurado pelos funcionarios da CONTRATADA que o

equipamento encontra-se desenergizado pelos botdes, pelo disjuntor e com o cabo de alimentacéo
desconectado.

O equipamento devera ser retirado do ambiente e levado a uma area do préprio departamento, ou

préximo deste, para que seja feita a desmontagem do mesmo.

Os servicos de manutencdo preventiva e corretiva incluem a realizacdo de todos os testes elétricos e

mecanicos, revisao, calibragem, verificacdo das condi¢Bes operacionais do equipamento, analise de vazamentos
de gases, condi¢des de lubrificacdo de componentes internos, eficiéncia, consumo elétrico e limpeza, bem como
orientacOes para operagao normal e adequada dos equipamentos.

V.

Ap06s a conclusdo da manutencdo montar o equipamento, instalar e testar também no ambiente, verificar

o funcionamento térmico e seus niveis de vibragdo e ruidos para o ambiente.

AR CONDICIONADO TIPO JANELA (ACJ)

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA - Limpeza, lubrificagio, regulagem das conexdes e parafusos
e verificacio dos componentes elétricos

O Equipamento deveré ser totalmente desmontado para a limpeza de todas as suas partes conforme instrucao:

a.

Componentes elétricos - Deverdo ser isolados e/ou removidos do perimetro para evitar contato com
agua. Os componentes do circuito deverdo ser limpos com um pano seco. Também se instrui a fazer a
verificagdo visual dos componentes elétricos do aparelho e ambiente, tais como: capacitor, chaves
seletora, termostato, cabo de alimentacdo, tomada, disjuntor, e outros. Com um voltimetro, medir a
tensdo elétrica da rede e verificar sua aceitacdo com os limites impostos pelo fabricante, testes
adicionais podem ser necessarios, tais como a capacitancia dos capacitores;

Serpentinas (Evaporador e condensador), isolamentos térmicos, partes plasticas, hélice e turbina -
Deverdo ser lavadas com jato de &gua sobre pressdo sem danificar as aletas, caso isto ocorre,
ferramentas especificas (pentes) deverdo ser usados para a correcdo. Evitar o uso de detergentes
quimicos, quando for necessario, usar produtos sem compostos alcalinos degradantes, tais como Soda
caustica. Quando em uso, 0s produtos quimicos (detergentes) deverdo ser diluidos em agua na
proporg¢do imposta pelo fabricante, ou quando ndo houver recomendacado, usar na propor¢do de 1 (uma)
parte de detergente para 10 partes de agua;
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c. Gabinete e Chassis - Devera ser lavado conforme item anterior. Caso esta peca esteja degradada,
devera ser lixada e pintada com tintas anticorrosivas para evitar a deterioragdo por oxidacao;

d. Ventilador - Verificar o balanceamento. Quando necessario realizar a lubrificagdo de suas partes
moveis.

SERVICO DE CARGA DE GAS (devido a perda de gas refrigerante com substitui¢o de filtro e tubo
capilar e correcdo do vazamento, através de solda, apropriada, nas tubulacées)
O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucéo:

a. Devera ser removido o fluido refrigerante residual com o auxilio de uma recolhedora de fluido

refrigerante conectada através de uma valvula perfuradora na tubulagdo do ar condicionado. Apds esse
procedimento devera instalar a valvula de servico e em seguida pressurizar o sistema com Nitrogénio
(N,), para detecgdo do vazamento.

b. O teste de pressdo deverd ser realizado presurizando o sistema de tubulagdo de cobre, gradativamente
até atingir 200 Pslg, durante 1(Uma) hora, ndo detectando o vazamento, fazer um teste de 24h.

b.1. Caso essa tubulagdo seja em aluminio, consultar o fabricante sobre a presséo de teste.
C. Ap0s detectar o local do vazamento devera proceder a solda com equipamento de solda Oxiacetilénio

Ou magaricos portateis, a solda deverd ocorrer em torno de 1000°C, o elemento consumivel (Vareta de
solda) devera ser tipo Foscoper ou Uniprata, quando o uso deste, deverd ser usado aditivos quimicos
(Conhecidos como Fluxo em pasta de solda).

d. Durante o processo de soldagem passar dentro do sistema uma pressdo de 2 Psig de Nitrogénio para
evitar a formacéo de fuligem dentro da tubulacéo. Substituir o tubo capilar e elemento filtrante (Filtro
secador) do sistema. Apés a solda em todos os pontos de vazamento, fazer o teste de vazamento
conforme indicado anteriormente. Sendo constatada a hermeticidade do sistema, deverd realizar a
evacuacgdo do sistema com bomba de vacuo atingindo 500mmHg, realizando a quebra de vadcuo com N2
para melhores resultados do vacuo. Apos este, proceder a carga de gas, que devera ser inserido, na
forma gasosa, no sistema de succao através da valvula de servico.

e. Apdsa carga inicial ligar o equipamento para completar a carga. A carga devera ocorrer pela medida da
pressdo de sucgdo e corrente elétrica, que deve estar informado na etiqueta do ar condicionado ou site
de fabricante.

f. E facultativo o procedimento de medicdo da massa de gas, sendo este apenas um parametro adicional
para pardmetros técnicos.

SERVICO SUBSTITUICAO DE MOTOR VENTILADOR.
O Equipamento deveré sofrer a intervencdo conforme instrucéao:
a. Inicialmente devera verificar se o capacitor do ventilador ndo se encontrar carregado, evitando assim

choques elétricos.
b. Remover a turbina, hélice e o motor do ventilador danificado, e instalado o novo motor do ventilador.
c. Fazer o alinhamento e verificar eventuais barulhos na rotagéo.

d. Verificar as causas da quebra do motor do ventilador para evitar futuros danos as pegas dos
equipamentos.

SERVICO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR DO VENTILADOR.
O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucao:
a. Inicialmente deverd verificar se o capacitor do ventilador ndo se encontrar carregado, evitando assim

choques elétricos.
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b. Remover a turbina, hélice e 0 motor do ventilador danificado, que devera ser rebobinado e reinstalado.
¢. Alinhar e verificar eventuais barulhos na rotag&o.

d. Verificar as causas da quebra do motor do ventilador para evitar futuros danos as pegas dos
equipamentos.

SERVICO DE SUBSTITUICAO DE COMPRESSOR.
O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucéo:
a. Remover as partes elétricas do compressor

b. Remover o fluido refrigerante residual com o auxilio de uma recolhedora de fluido refrigerante
conectada através de uma valvula perfuradora na tubulacéo do ar condicionado.

c. Desconectar o compressor danificado com o auxilio de um macarico ou cortador de tubo, permitindo a
futura conex&o do novo compressor.

d. Instalar o novo compressor seguindo os padrdes do fabricante do equipamento.
e. Substituir filtro secador.

f.  Substituir a carga de gas conforme os procedimentos do SERVICO DE CARGA DE GAS (conforme
Itens 02, 17, 32 e 47).

g. Substituir o capacitor do compressor.

SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CAPACITOR.
O Equipamento deverd sofrer a intervenc¢do conforme instrugéo:
a. Sendo fécil e rapido o acesso aos componentes elétricos, o servigo podera ser realizado no local onde o

equipamento esta instalado.

b. Detectar quais dos capacitores encontram-se danificados (usar capacimetro) e promover a substituicao.

SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CHAVE SELETORA.
O Equipamento deveré sofrer a intervencdo conforme instrucéao:
a. Sendo facil e rpido o acesso aos componentes elétricos, o servigo podera ser realizado no local onde o

equipamento esté instalado.

b. Identificar e substituir a chave seletora danificada

SERVICO DE SUBSTITUI(;AO DE TERMOSTATO.
O Equipamento deveré sofrer a intervengdo conforme instrucéo:
a. Sendo facil e rapido o acesso aos componentes elétricos, o servigo podera ser realizado no local onde o

equipamento esta instalado.
b. Verificar ocorréncia e substituir termostato defeituoso.
SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CABO DE ALIMENTACAO ENERGETICA

O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucao:
a. Sendo féacil e rapido o acesso aos componentes elétricos, o servigo podera ser realizado no local onde o

equipamento esté instalado.

b. Verificar ocorréncia e substituir o cabo de alimentagdo energética do equipamento
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SERVICO DE SUBSTITUICAO DA HELICE DO VENTILADOR
O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucéo:
a. Verificar ocorréncia e substituir a Hélice do Ventilador

SERVICO DE SUBSTITUICAO DA TURBINA DO VENTILADOR
O Equipamento devera sofrer a intervengdo conforme instrucéo:
a. Verificar ocorréncia e substituir a Turbina do Ventilador

SERVICO DE SUBSTITUICAO DO GABINETE
O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucéo:
a. Verificar ocorréncia e substituir o Gabinete

SERVICO DE SUBSTITUICAO DO CHASSI
O Equipamento deverd sofrer a intervencgdo conforme instrugéo:
a. Verificar ocorréncia e substituir o Chassi

SERVICO DE SUBSTITUICAO DA SERPENTINA EVAPORADORA
O Equipamento deveré sofrer a intervencdo conforme instrucéo:
a. Remover o fluido refrigerante residual com o auxilio de uma recolhedora de fluido refrigerante

conectada através de uma valvula perfuradora na tubulacéo do aparelho.

b. Desconectar a serpentina do evaporador danificado com o auxilio de um magarico ou cortador de tubo,
para a conexdo da nova serpentina

b.1. A nova serpentina deve ser de cobre
c. Instalar o novo evaporador seguindo os padrdes de fabrica.

d. Realizar também a substituicdo do filtro secador.

e.  Substituir a carga de gas conforme os procedimentos do SERVICO DE CARGA DE GAS (conforme
Itens 02, 17, 32 e 47).

SERVICO DE SUBSTITUICAO DA SERPENTINA CONDENSADORA
O Equipamento deveré sofrer a intervenc¢do conforme instrugéo:
a. Remover o fluido refrigerante residual com o auxilio de uma recolhedora de fluido refrigerante

conectada através de uma valvula perfuradora na tubulacéo do aparelho.

b. Desconectar a serpentina do condensador danificado com o auxilio de um magarico ou cortador de tubo,
para a conexao da nova serpentina.

b.1. A nova serpentina deve ser de cobre.
c. Instalar o novo condensador seguindo os padrdes de fabrica.

d. Realizar também a substituicdo do filtro secador.

e. Substituir a carga de gas conforme os procedimentos do SERVICO DE CARGA DE GAS (conforme
Itens 02, 17, 32 e 47).

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (HI WALL, PISO TETO E CASSETE - K7)

ITENS 46, 75, 104 E 133 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA - Limpeza, lubrificacdo, regulagem
das conexdes e parafusos e verificacdo dos componentes elétricos

Recolher o fluido refrigerante do equipamento para a unidade condensadora ou para uma unidade recolhedora.
O Equipamento devera ser totalmente desmontado para a limpeza de todas as suas partes conforme instrugdo:
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Componentes elétricos - Deverdo ser isolados e/ou removidos do perimetro para evitar contato com
agua. Os componentes do circuito deverdo ser limpos com um pano seco. Também se instrui a fazer a
verificagcdo visual dos componentes elétricos do aparelho e ambiente, tais como: capacitor, chaves
seletora, termostato, cabo de alimentacdo, tomada, disjuntor, e outros. Com um voltimetro, medir a
tensdo elétrica da rede e verificar sua aceitacdo com os limites impostos pelo fabricante, testes
adicionais podem ser necessarios, tais como a capacitancia dos capacitores.

Serpentinas (Evaporador e condensador), isolamentos térmicos, partes plasticas, hélice e turbina -
Deverdo ser lavadas com jato de &gua sobre pressdo sem danificar as aletas, caso isto ocorre,
ferramentas especificas (pentes) deverdo ser usados para a correcdo. Evitar o uso de detergentes
quimicos, quando for necessario, usar produtos sem compostos alcalinos degradantes, tais como Soda
caustica. Quando em uso, os produtos quimicos (detergentes) deverdo ser diluidos em agua na
proporc¢do imposta pelo fabricante, ou quando ndo houver recomendacéo, usar na propor¢édo de 1 (uma)
parte de detergente para 10 partes de agua;

Gabinete e Chassis - Deverd ser lavado conforme item anterior. Caso esta peca esteja degradada,
deverd ser lixada e pintada com tintas anticorrosivas para evitar a deteriora¢do por oxidacao.

Ventilador - Verificar o balanceamento. Quando necessério realizar a lubrificagdo de suas partes
moveis.

Para a verificacdo térmica na conclusdo da manutengéo preventiva, pode ser necessario complementar a carga de
gés devendo este ser incluido nesta etapa. E necessario fazer o balanceamento térmico de acordo com os limites
de Subresfriamento e superagquecimento do sistema impostos pelo fabricante.

SERVICO DE CARGA DE GAS (devido a perda de gas refrigerante com corregio do vazamento, através
de solda, apropriada, nas tubulaces e/ou reaperto das conexdes)
O Equipamento dever sofrer a intervenc¢do conforme instrugéo:

a.

Inicialmente fazer uma inspecéo visual, caso ndo seja detectado o local de vazamento remover o fluido
refrigerante residual com o auxilio de uma recolhedora de fluido refrigerante conectada através das
valvulas de servi¢os.Apods o procedimento inicial, instalar a valvula de servigo e em seguida pressurizar
o sistema com Nitrogénio (N2), para deteccdo do vazamento.

O teste de pressdo devera ser realizado pressurizando o sistema de tubulacdo de cobre, gradativamente
até atingir 200 Pslg, durante 1(Uma) hora, ndo detectando o vazamento, fazer um teste de 24h.

. Caso essa tubulacdo seja em aluminio, consultar o fabricante sobre a pressao de teste.

Apos detectar o local do vazamento devera proceder a solda com equipamento de solda Oxiacetilénio
ou magaricos portateis, a solda devera ocorrer em torno de 1000°C, o elemento consumivel (Vareta de
solda) devera ser tipo Foscoper ou Uniprata, quando o uso deste, devera ser usado aditivos quimicos
(Conhecidos como Fluxo em pasta de solda).

Durante o processo de soldagem passar dentro do sistema uma pressdo de 2 Psig de Nitrogénio para
evitar a formacéo de fuligem dentro da tubulagéo. Sendo constatada a hermeticidade do sistema, devera
realizar a evacuacdo do sistema pela valvula da linha de liquido e linha de suc¢do com bomba de vacuo
atingindo 500mmHg, realizando a quebra de vacuo com N2 para melhores resultados do vacuo.

Proceder a carga de gas, que devera ser inserido, na forma gasosa, no sistema de succdo através da
valvula de succdo. Ap0s a carga inicial devera ligar o equipamento para que complete a carga. A carga
devera ocorrer pela medida do superaquecimento, subresfriamento e corrente elétrica, que deve estar
informado na etiqueta do ar condicionado ou sitio do fabricante do equipamento.

E facultativo o procedimento de medicdo da massa de gas, sendo este apenas um parametro adicional
para pardmetros técnicos.
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SERVICO DE SUBSTITUICAO DE MOTOR VENTILADOR DO EVAPORADOR.
O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucéo:

a. Substituir o motor do ventilador do evaporador.

b. Testar o balanceamento do ventilador.
SERVICO DE SUBSTITUICAO DE MOTOR VENTILADOR DO CONDENSADOR.

O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucéo:
a. Como a unidade condensadora encontra-se externa, sendo de facil acesso, e atendidos os critérios de

seguranga, podera ser feito este servigo corretivo no préprio local onde o equipamento esta instalado.
b. Substituir o motor do ventilador do condensador.
c. Testar o balanceamento do ventilador.
SERVICO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR DO EVAPORADOR.
O Equipamento dever sofrer a intervenc¢do conforme instrugéo:
a. Retirar o motor do ventilador do evaporador e fazer o devido rebobinamento.
b. Reinstalar o motor do ventilador e testar o balanceamento do ventilador.
SERVICO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR DO CONDENSADOR.
O Equipamento deveré sofrer a intervencgdo conforme instrugéo:
a. Como a unidade condensadora encontra-se externa, sendo de facil acesso, e atendidos os critérios de
seguranga, podera ser feito este servigo corretivo no prdprio local onde o equipamento esté instalado.
b. Retirar o motor do ventilador do condensador e fazer o devido rebobinamento.
¢. Reinstalar o motor do ventilador e testar o balanceamento do ventilador.
SERVICO DE SUBSTITUICAO DO COMPRESSOR.
O Equipamento deveré sofrer a intervencgdo conforme instrugéo:
a. Quando for possivel realizar a substituicdo do compressor no préprio local onde esta instalada a unidade
condensadora (atentar para os critérios de seguranca), isto devera ser feito para agilizar o servico.

b. Remover as partes elétricas do compressor.

c. Remover o fluido refrigerante residual com o auxilio de uma recolhedora de fluido refrigerante
conectada através de uma valvula de servigo (Succéo e linha de liquido).

d. Desconectar o compressor danificado com o auxilio de um macarico ou cortador de tubo, permitindo a
futura conex&o do novo compressor.

e. Instalar o novo compressor seguindo os padrdes do fabricante do equipamento.
f.  Substituir o filtro secador.

g. Substituir a carga de gas conforme os procedimentos do SERVICO DE CARGA DE GAS (constantes
nos Itens 62, 91, 120 e 150).

h.  Substituir o capacitor do compressor.

SERVICO DE SUBSTITUICAO DO CAPACITOR.
O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucao:
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a. Como a unidade condensadora encontra-se externa, sendo de facil acesso, e atendidos os critérios de
seguranga, podera ser feito este servigo corretivo no préprio local onde o equipamento esta instalado.

b. Retirar o capacitor, verificar se 0 mesmo néo estar carregado e com um capacimetro testar a necessidade
da troca.

c. Havendo a necessidade, substituir o capacitor.
SERVICO DE SUBSTITUICAO DA CHAVE CONTACTORA.

O Equipamento devera sofrer a intervengdo conforme instrucéo:
a. Como a unidade condensadora encontra-se externa, sendo de facil acesso, e atendidos os critérios de

seguranca, podera ser feito este servigo corretivo no préprio local onde o equipamento esta instalado.
b. Substituir a chave contactora.
SERVICO DE SUBSTITUICAO DA PLACA ELETRONICA.

O Equipamento dever sofrer a intervencgéo conforme instrugéo:
a. Parareduzir os danos ambientais, sendo facil o acesso, e atendidos os critérios de seguranca, este

servigo corretivo podera ser feito no local onde o equipamento esta instalado.
b. Desmontar a unidade evaporadora.
¢. Substituir a placa eletrdnica.
SERVICO DE SUBSTITUICAO DA PLACA RECEPTORA.

O Equipamento deveré sofrer a intervencdo conforme instrucéo:
a. Parareduzir os danos ambientais, sendo facil o0 acesso, e atendidos os critérios de seguranca, , este

servigo corretivo podera ser feito no local onde o equipamento esta instalado.
b. Desmontar a unidade evaporadora.
c. Substituir a placa eletrénica receptora.
SERVICO DE SUBSTITUICAO DO TERMOSTATO

O Equipamento devera sofrer a intervengao conforme instrugéo:
a. Parareduzir os danos ambientais, sendo facil o acesso, e atendidos os critérios de seguranca, este

servigo corretivo podera ser feito no local onde o equipamento esté instalado.
b. Desmontar a unidade evaporadora.
€. Substituir o termostato.
SERVICO DE SUBSTITUICAO DO SENSOR DE TEMPERATURA/ANTICONGELAMENTO.

O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucao:
a. Parareduzir os danos ambientais, sendo facil o acesso, e atendidos os critérios de seguranca, este

servigo corretivo podera ser feito no local onde o equipamento esta instalado.
b. Desmontar a unidade evaporadora.
c. Substituir sensor de temperatura/ anticongelamento da serpentina evaporadora.

SERVIGO DE SUBSTITUIGAO DO CABO DE ALIMENTAGAO ELETRICA.
O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucao:
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a. Para reduzir os danos ambientais, sendo facil o acesso, e atendidos os critérios de seguranca, este
servico corretivo podera ser feito no local onde o equipamento esté instalado.

b. Desmontar a unidade evaporadora.

c. Substituir o cabo de alimentacéo elétrica.

SERVICO DE SUBSTITUICAO DA HELICE DO VENTILADOR DO CONDENSADOR.
O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucéo:
a. Como a unidade condensadora encontra-se externa, sendo de facil acesso e atendidos os critérios de

seguranga, podera ser feito este servigo corretivo no préprio local onde o equipamento esta instalado.
b. Substituir a hélice do condensador.

c. Testar o balanceamento do ventilador.

SERVICO DE SUBSTITUICAO DA TURBINA DO VENTILADOR DO EVAPORADOR.
O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucéo:
a. Retirar a turbina do evaporador e substitui-la.

b. Testar o balanceamento do ventilador.

SERVICO DE SUBSTITUI(;AO DA VALVULA DE SERVICO.
O Equipamento dever sofrer a intervencgdo conforme instrugéo:
a. Como a unidade condensadora encontra-se externa, sendo de facil acesso e atendidos os critérios de

seguranga, podera ser feito este servigo corretivo no prdprio local onde o equipamento esté instalado.

b. Remover o fluido refrigerante residual com o auxilio de uma recolhedora de fluido refrigerante
conectada através de uma valvula de servico (Sucgdo e linha de liquido).

c. Desconectar a valvula de servigos danificada com o auxilio de um macarico ou cortador de tubo,
permitindo a futura conexdo da nova valvula.

d. Instalar a nova peca seguindo os padrées de fabrica.

e. Substituir o filtro secador e a carga de gas conforme os procedimentos do SERVICO DE CARGA DE
GAS (constantes nos Itens 62, 91, 120 e 150).

SERVICO DE SUBSTITUIQAO DO ISOLAMENTO TERMICO NAS REDES FRIGORIGENAS.
O Equipamento deverd sofrer a intervencdo conforme instrucéo:
a. Remover o isolamento antigo, substituindo-o pelo novo indicado pelo fabricante.

b. Fitas brancas especificas para este uso devem envolver o isolamento podendo ser usado também nas
extremidades proximas a valvulas e conexdes abragadeiras plasticas.

SERVICO DE SUBSTITUICAO DO GABINETE.
O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucao:
a. Verificar a ocorréncia e substituir o gabinete do equipamento.

SERVICO DE REPARO DO CHASSI.
O Equipamento deverd sofrer a intervencdo conforme instrucéo:
a. Reparar o chassi do equipamento (Unidade condensadora) com solta oxiacetilénica, elétrica, mig ou
mag.
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b. E possivel fazer pequenos reparos com massas plasticas.

c. Apbs o servico de reparo a area reparada devera ser pintada com tintas antioxidante na cor do
equipamento, ou quando ndo for disponivel no mercado, aplicar-se-a tinta protetora e outra demais
sobre esta na cor do chassis.

SERVICO DE SUBSTITUICAO DA SERPENTINA EVAPORADORA.
O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrugao:
a. Remover o fluido refrigerante residual com o auxilio de uma recolhedora de fluido refrigerante

conectada através de uma valvula de servico (Succdo e linha de liquido).

b. Desconectar a serpentina do evaporador danificado com o auxilio de um macarico ou cortador de tubo,
permitindo a futura conexao da nova serpentina.

¢. Instalar o novo evaporador seguindo os padrdes de fabrica, sempre com sua tubulagdo em cobre.

d. Substituir o filtro secador e a carga de gas conforme os procedimentos do SERVICO DE CARGA DE
GAS (constantes nos Itens 62, 91, 120 e 150).

SERVICO DE SUBSTITUI(;AO DA SERPENTINA CONDENSADORA.
O Equipamento deverd sofrer a intervenc¢do conforme instrugéo:
a. Remover o fluido refrigerante residual com o auxilio de uma recolhedora de fluido refrigerante

conectada através de uma valvula de servico (Sucgdo e linha de liquido).

b. Desconectar a serpentina do condensador danificado com o auxilio de um macarico ou cortador de tubo,
permitindo a futura conexdo da nova serpentina.

c. Instalar o novo condensador seguindo os padrdes de fabrica, sempre com sua tubulagdo em cobre.

d. Substituir o filtro secador e a carga de gas conforme os procedimentos do SERVICO DE CARGA DE
GAS (constantes nos Itens 62, 91, 120 e 150).

SERVICO DE REMOCAO DE APARELHO
a. Remover a unidade Evaporadora, condensadora, tubulago, interligagdo entre maquinas e suportes de
fixagdo (Ex: cantoneiras) existentes.

b. O equipamento devera ser desinstalado do ambiente e levado a uma area do préprio departamento, ou
préximo deste, indicado pelo préprio departamento ndo mais distante que 10 metros do local de
instalacdo.

SERVICO DE INSTALAQAO DE APARELHO

- Instalar o equipamento conforme normas vigentes e instrugdes do fabricantes disponiveis em catalogos, estas
informacdes estardo disponiveis no manual de instalagéo.

- Os Distancias (espagamentos), desnivel de unidades, comprimento maximo de tubulacdo, devem ser
rigorosamente seguidos.

- Também devem ser seguidas estas instrugOes gerais:

a. Para passagem de tubulacdo pela alvenaria utilizar serra circular (Tipo: serra copo) nos casos em que
apresentar uma alta resisténcia a penetragdo. Nos casos em que apresentar uma baixar resisténcia a
penetracdo (Como bloco vazado cerdmico de Alvenaria de vedacdo) podera usar equipamentos
perfurantes, como um “escopo” e marreta.



e.l.
e.2.
e.3.
e.d.

i.l.
i.2.
i.3.
i.4.
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Né&o podera furar elementos estruturais (Viga, pilar, laje, elementos de fundagdo, paredes de alvenaria
estrutural etc), exceto quando uma avaliagdo da CONTRATANTE, seguida de um projeto de um
engenheiro calculista permitir.

A fixacdo da unidade evaporadora se dara por parafusos e buchas, ou vardes rosqueados cujo diametro
deve variar de acordo com o peso do equipamento e também a distribuicao dos furos.

A unidade condensadora devera ser instalada usando uma cantoneira L ou méo francesa, de acordo com
0 peso do equipamento e resisténcia da parede.

A unidade condensadora devera estar situada em uma posicdo indicada pelo fabricante, quando néo
indicada, devera seguir as recomendagdes:

Maior que 50 cm do piso;

Em uma cota superior a unidade evaporadora;

Em uma posi¢do que facilite a seguranca e dificulte o manuseio por pessoas ndo qualificadas;
Em uma cota que néo venha a causar acidentes, como colisfes de pessoas com a cantoneira;
Curvar a tubulacéo usando Curvador de tubos do didmetro da tubulag&o.

Usar o isolamento de tubo de material esponjoso, tipo: Polietileno expandido, Borracha elastomérica ou
materiais de mesmas propriedades. Cobertos com fita branca de PVC.

Fixar a tubulagcdo na parede com abragadeiras a cada 1,5 metro, sempre percorrendo linhas verticais e
horizontais, nunca retas obliqua, para essas Ultimas informac6es devera usar o nivel do piso, ou laje dos
pavimentos como referéncia.

Para a carga de gés seguir as instru¢des do fabricante, assim como:

Teste de vazamentos usando um gas inerte (Como Nitrogénio).

Evacuacéo das linhas frigorificas (Por volta de 150 a 200 pHg)

Evacuacdo do Sistema (Quando este ndo possuir algum gas inerte ou o fluido refrigerante)

Carga de gés de acordo com o valor do SUPERAQUECIENTO e SUBRESFRIAMENTO das linhas,

conforme indicado pelo fabricante.

J.

As aberturas feitas para passagem de tubulagcdo deverdo ser vedadas, utilizando argamassa, com traco
fraco, permitindo assim uma elasticidade ao conjunto, e absorvendo deformac@es, ficando como Gnico
papel a vedacdo.

Os danos gerados durante a instalacdo, por eventuais incidentes, deverdo ser corrigidos, tais como:
Vidros quebrados, portas, eletrodutos/eletrocalhas, degradacdo (Parcial ou total) da pintura de alguma
parte do prédio.

Fazer sifées nas tubulagfes, quando estas forem indicadas pelo fabricante.

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) fornecera o ponto elétrico para instalagdo da unidade
evaporadora ou condensadora a depender do tipo de equipamento.

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) fornecera o ponto elétrico para instalacdo da unidade

evaporadora ou condensadora a depender do tipo de equipamento.



ANEXO 11
PREGAO ELETRONICO N° 56/2015

QUANTITATIVOS ESTIMADOS

Lote AR CONDICIONADO TIPO JANELA (ACJ)
Unico Capacidade em BTU/h de 10.000 a 15.000
Item Descricdo Quantidade
Servico de manutengdo preventiva (Limpeza, lubrificagdo e regulagem
01 das conexdes e parafusos) em ACJ de 10.000 a 15.000 BTU/h. 40
Servigo de carga de gas devido a perda de gas refrigerante com
02 substituicéo de filtro e tubo capilar e corregéo do vazamento, através de 20
solda, apropriada, nas tubulagcdes em ACJ de 10.000 a 15.000 BTU/h.
Fornecimento e substituicdo do motor ventilador em ACJ de 10.000 a
03 15.000 BTU/. 20
Rebobinamento e substituicdo do motor do ventilador em ACJ de
04 110.000 a 15.000 BTU/h. 20
Servigo de fornecimento e substituicdo do compressor em ACJ de
05 10.000 a 15.000 BTU/h. 20
Servigo de fornecimento e substitui¢do do capacitor em ACJ de 10.000
06 a 15.000 BTU/h. 20
Servico de Fornecimento e substitui¢do da chave seletora em ACJ de
07 10.000 a 15.000 BTU/h. 20
Servico de fornecimento e substituicdo do termostato em ACJ de 10.000
08 a15.000 BTU/h. 20
Servigo de fornecimento e substitui¢do do cabo de alimentacdo em ACJ
09 de 10.000 a 15.000 BTU/h. 20
Servico de fornecimento e substituicdo da hélice do ventilador em ACJ
10 de 10.000 a 15.000 BTU/h. 20
Servico de fornecimento e substitui¢do da turbina do ventilador em ACJ
11 de 10.000 a 15.000 BTU/h. 20
Servigo de fornecimento e substituicdo do Gabinete em ACJ de 10.000 a
12 15.000 BTU/h. 20
Servigo de fornecimento e substituicdo do Chassis em ACJ de 10.000 a
13 15.000 BTU/h. 20
Servigo de fornecimento e substituicdo da serpentina evaporadora em
14 ACJ de 10.000 a 15.000 BTU/h. 20
Servigo de fornecimento e substituicdo da serpentina condensadora em
15 1 ACJde 10.000 a 15.000 BTU/h. 20
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Capacidade em BTU/H de 18.000 a 22.000

item Descricéo Quantidade

16 Servico de manutenco preventiva (Limpeza, lubrificagdo e regulagem 166
das conexdes e parafusos) em ACJ de 18.000 a 22.000 BTU/h.
Servico de carga de gas devido a perda de gas refrigerante com

17 substituicdo de filtro e tubo capilar e corre¢do do vazamento, através de 83
solda, apropriada, nas tubula¢cbes em ACJ de 18.000 a 22.000 BTU/h.

18 Fornecimento e substituicdo do motor ventilador em ACJ de 18.000 a 166
22.000 BTU/.

19 Rebobinamento e substituicdo do motor do ventilador em ACJ de 166
18.000 a 22.000 BTU/h.

20 Servigo de fornecimento e substituicdo do compressor em ACJ de 166
18.000 a 22.000 BTU/h.

21 Servigo de fornecimento e substitui¢do do capacitor em ACJ de 18.000 166
a 22.000 BTU/h.

29 Servico de Fornecimento e substitui¢do da chave seletora em ACJ de 166
18.000 a 22.000 BTU/h.

23 Servigo de fornecimento e substituicdo do termostato em ACJ de 18.000 166
a22.000 BTU/h.

24 Servigo de fornecimento e substitui¢do do cabo de alimentacdo em ACJ 166
de 18.000 a 22.000 BTU/h.

o5 Servico de fornecimento e substituicdo da hélice do ventilador em ACJ 166
de 18.000 a 22.000 BTU/h.
Servigo de fornecimento e substitui¢do da turbina do ventilador em ACJ 166

26 de 18.000 a 22.000 BTU/h.

27 Servigo de fornecimento e substituicdo do Gabinete em ACJ de 18.000 a 166
22.000 BTU/h.

28 Servico de fornecimento e substituicdo do Chassis em ACJ de 18.000 a 166
22.000 BTU/.

29 Servigo de fornecimento e substituicdo da serpentina evaporadora em 166
ACJ de 18.000 a 22.000 BTU/h.

30 Servigo de fornecimento e substituicdo da serpentina condensadora em 166
ACJ de 18.000 a 22.000 BTU/h.

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (HI WALL, PISO TETO E
CASSETE - K7)
Capacidade em BTU/h de 7.000 a 12.000
Item Descricdo Quantidade

31 Servico de manutencgdo preventiva (Limpeza, lubrificacdo e regulagem 28
das conexdes e parafusos) em Split de 7.000 a 12.000 BTU/h.
Servigo de carga de gés devido a perda de géas refrigerante com

32 correcdo do vazamento, através de solda, apropriada,nas tubulacdes e/ou 14
reaperto das conexfes em Split de 7.000 a 12.000 BTU/h.

33 Fornecimento e substituicdo do motor ventilador do evaporador em 14

Split de 7.000 a 12.000 BTU/h.
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Fornecimento e substituicdo do motor ventilador do condensador em

34 X 14
Split de 7.000 a 12.000 BTU/h.

35 Rebobinamento e substituicdo do motor do ventilador do evaporador em 14
Split de 7.000 a 12.000 BTU/h.

36 Rebobinamento e substitui¢dao do motor do ventilador do condensador 14
em Split de 7.000 a 12.000 BTU/h.

37 Servico de fornecimento e substitui¢do do compressor em Split de 7.000 14
a12.000 BTU/h.

38 Servigo de fornecimento e substitui¢cdo do capacitor em Split de 7.000 a 14
12.000 BTU/h.

39 Servico de Fornecimento e substitui¢do da chave contactora em Split de 14
7.000 a 12.000 BTU/h.

40 Servigo de fornecimento e substituicdo da placa eletrénica do Split de 14
7.000 a 12.000 BTU/h.

41 Servigo de fornecimento e substituicdo da placa Receptora do Split de 14
7.000 a 12.000 BTU/h.

42 Servigo de fornecimento e substituicdo do termostato em Split de 7.000 14
a 12.000 BTU/h.

43 Servico de fornecimento e substituigdo do sensor de 14
temperatura/congelamento do Split de 7.000 a 12.000 BTU/h.

44 Servigo de fornecimento e substituicdo do cabo de alimentagdo em Split 14
de 7.000 a 12.000 BTU/h.

45 Servico de fornecimento e substitui¢do da hélice do ventilador do 14
condensador em Split de 7.000 a 12.000 BT U/h.

46 Servico de fornecimento e substituicdo da turbina do ventilador do 14
evaporador em Split de 7.000 a 12.000 BTU/h.

47 Servico de fornecimento e substitui¢do da valvula de servico de Split de 14
7.000 a 12.000 BTU/h.

48 Servico de fornecimento e substitui¢do do isolamento térmico nas redes 14
frigorigenas do Split de 7.000 a 12.000 BTU/h.

49 Servico de fornecimento e substituigdo do Gabinete em Split de 7.000 a 14
12.000 BTU/h.

50 Servigo de Reparo do Chassis da Unidade condensadora em Split de 14
7.000 a 12.000 BTU/h.

51 Servigo de fornecimento e substituicdo da serpentina evaporadora em 14
Split de 7.000 a 12.000 BTU/h.

52 Servigo de fornecimento e substituicdo da serpentina condensadora em 14
Split de 7.000 a 12.000 BTU/h.

53 . . . . 14
Servigo de remocdo de aparelho tipo Split de 7.000 a 12.000 BTU/h
Servigo de instalagdo de aparelho tipo Split de 7.000 a 12.000 BTU/h

54 com a distancia entre as unidades evaporadora e condensadora ndo 14
maior que 3,00 m
Servigo de instalacdo de aparelho tipo Split de 7.000 a 12.000 BTU/h

55 com a distancia entre as unidades evaporadora e condensadora entre 150
3,00 6,00 m
Servigo de instalacdo de aparelho tipo Split de 7.000 a 12.000 BTU/h

56 com a distancia entre as unidades evaporadora e condensadora entre 14
6,00 € 9,00 m
Servigo de instalagdo de aparelho tipo Split de 7.000 a 12.000 BTU/h

57 com a distancia entre as unidades evaporadora e condensadora entre 14

9,00e 12,00 m




Servigo de instalacdo de aparelho tipo Split de 7.000 a 12.000 BTU/h

58 com a distancia entre as unidades evaporadora e condensadora entre 14
12,00 e 15,00 m
Servigo de instalacdo de aparelho tipo Split de 7.000 a 12.000 BTU/h

59 com a distancia entre as unidades evaporadora e condensadora entre 14
15,00 e 20,00 m

Capacidade em BTU/h de 18.000 a 24.000
Item Descricdo Quantidade

60 Servico de manutencao preventiva (Limpeza, lubrificacio e regulagem 2
das conexdes e parafusos) em Split de 18.000 a 24.000 BTU/h.
Servigo de carga de gés devido a perda de gés refrigerante com

61 correcdo do vazamento, através de solda, apropriada,nas tubulacdes e/ou 1
reaperto das conexfes em Split de 18.000 a 24.000 BTU/h.

62 Fornecimento e substituicdo do motor ventilador do evaporador em 1
Split de 18.000 a 24.000 BTU/h.

63 Fornecimento e substituicdo do motor ventilador do condensador em 1
Split de 18.000 a 24.000 BTU/h.

64 Rebobinamento e substituicdo do motor do ventilador do evaporador em 1
Split de 18.000 a 24.000 BT U/h.

65 Rebobinamento e substituicdo do motor do ventilador do condensador 1
em Split de 18.000 a 24.000 BTU/h.

66 Servigo de fornecimento e substituicdo do compressor em Split de 1
18.000 a 24.000 BTU/h.

67 Servigo de fornecimento e substituicdo do capacitor em Split de 18.000 1
a24.000 BTU/h.

68 Servigo de fornecimento e substitui¢do da chave contactora em Split de 1
18.000 a 24.000 BTU/h.

69 Servigo de fornecimento e substituicdo da placa eletrénica do Split de 1
18.000 a 24.000 BTU/h.

70 Servigo de fornecimento e substituicdo da placa Receptora do Split de 1
18.000 a 24.000 BTU/h.

71 Servigo de fornecimento e substituicdo do termostato em Split de 1
18.000 a 24.000 BTU/h.

79 Servigo de fornecimento e substituicdo do sensor de 1

temperatura/congelamento do Split de 18.000 a 24.000 BTU/h.
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Servico de fornecimento e substituigdo do cabo de alimentagéo em Split

73| de 18.000 a 24.000 BTU/h. 1

74 Servico de fornecimento e substituicdo da hélice do ventilador do 1
condensador em Split de 18.000 a 24.000 BTU/h.

75 Servigo de fornecimento e substitui¢do da turbina do ventilador do 1
evaporador em Split de 18.000 a 24.000 BTU/h.

76 Servico de fornecimento e substituigdo da valvula de servico de Split de 1
18.000 a 24.000 BTU/h.

77 Servico de fornecimento e substitui¢do do isolamento térmico nas redes 1
frigorigenas do Split de 18.000 a 24.000 BTU/h.

78 Servigo de fornecimento e substituicdo do Gabinete em Split de 18.000 1
a24.000 BTU/h.

79 Servigo de Reparo do Chassis da Unidade condensadora em Split de 1
18.000 a 24.000 BTU/h.

80 Servigo de fornecimento e substitui¢do da serpentina evaporadora em 1
Split de 18.000 a 24.000 BTU/h.

81 Servigo de fornecimento e substituicdo da serpentina condensadora em 1
Split de 18.000 a 24.000 BTU/h.

82 Servigo de remocdo de aparelho tipo Split de 18.000 a 24.000 BTU/h 1
Servigo de instalagdo de aparelho tipo Split de 18.000 a 24.000 BTU/h

83 com a distancia entre as unidades evaporadora e condensadora nao 1
maior que 3,00 m
Servigo de instalacdo de aparelho tipo Split de 18.000 a 24.000 BTU/h

84 com a distancia entre as unidades evaporadora e condensadora entre 150
3,00 6,00 m
Servigo de instalagdo de aparelho tipo Split de 18.000 a 24.000 BTU/h

85 com a distancia entre as unidades evaporadora e condensadora entre 1
6,00 € 9,00 m
Servigo de instalagcdo de aparelho tipo Split de 18.000 a 24.000 BTU/h

86 com a distancia entre as unidades evaporadora e condensadora entre 1
9,00e 12,00 m
Servigo de instalacdo de aparelho tipo Split de 18.000 a 24.000 BTU/h

87 com a distancia entre as unidades evaporadora e condensadora entre 1
12,00 e 15,00 m
Servigo de instalagdo de aparelho tipo Split de 18.000 a 24.000 BTU/h

88 com a distancia entre as unidades evaporadora e condensadora entre 1

15,00 € 20,00 m
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Capacidade em BTU/h de 28.000 a 40.000

31

Item Descricéo Quantidade
89 Servigo de manutencdo preventiva (Limpeza, lubrificacdo e regulagem 30
das conexdes e parafusos) em Split de 28.000 a 40.000 BTU/h.
9 Servico de carga de gas devido a perda de gas refrigerante com 15
correcdo do vazamento, através de solda, apropriada,nas tubulacdes e/ou
reaperto das conexfes em Split de 28.000 a 40.000 BTU/h.
91 Fornecimento e substituicdo do motor ventilador do evaporador em 15
Split de 28.000 a 40.000 BTU/h.
92 Fornecimento e substituicdo do motor ventilador do condensador em 15
Split de 28.000 a 40.000 BTU/h.
93 Rebobinamento e substituicdo do motor do ventilador do evaporador em 15
Split de 28.000 a 40.000 BTU/h.
94 Rebobinamento e substituicdo do motor do ventilador do condensador 15
em Split de 28.000 a 40.000 BTU/h.
95 Servigo de fornecimento e substituicdo do compressor em Split de 15
28.000 a 40.000 BTU/h.
9% Servigo de fornecimento e substituicdo do capacitor em Split de 28.000 15
a40.000 BTU/h.
97 Servigo de fornecimento e substitui¢do da chave contactora em Split de 15
28.000 a 40.000 BTU/h.
98 Servigo de fornecimento e substitui¢do da placa eletrénica do Split de 15
28.000 a 40.000 BTU/h.
99 Servigo de fornecimento e substituicdo da placa Receptora do Split de 15
28.000 a 40.000 BTU/h.
100 Servigo de fornecimento e substituicdo do termostato em Split de 15
28.000 a 40.000 BTU/h.
101 Servico de fornecimento e substituicdo do sensor de 15
temperatura/congelamento do Split de 28.000 a 40.000 BTU/h.
102 Servico de fornecimento e substitui¢do do cabo de alimentagéo em Split 15
de 28.000 a 40.000 BTU/h.
103 Servico de fornecimento e substituigdo da hélice do ventilador do 15
condensador em Split de 28.000 a 40.000 BTU/h.
104 Servigo de fornecimento e substituicdo da turbina do ventilador do 15
evaporador em Split de 28.000 a 40.000 BTU/h.
105 Servigo de fornecimento e substituicdo da valvula de servico de Split de 15

28.000 a 40.000 BTU/h.




Servico de fornecimento e substituicdo do isolamento térmico nas redes

106 frigorigenas do Split de 28.000 a 40.000 BTU/h. 15

107 Servigo de fornecimento e substituicdo do Gabinete em Split de 28.000 15
a40.000 BTU/h.

108 Servigo de Reparo do Chassis da Unidade condensadora em Split de 15
28.000 a 40.000 BT U/h.

109 Servigo de fornecimento e substituicdo da serpentina evaporadora em 15
Split de 28.000 a 40.000 BTU/h.

110 Servigo de fornecimento e substituicdo da serpentina condensadora em 15
Split de 28.000 a 40.000 BTU/h.

111 Servico de remocdo de aparelho tipo Split de 28.000 a 40.000 BTU/h 15
Servigo de instalagdo de aparelho tipo Split de 28.000 a 40.000 BTU/h

112 com a distancia entre as unidades evaporadora e condensadora nao 15
maior que 3,00 m
Servigo de instalag&o de aparelho tipo Split de 28.000 a 40.000 BTU/h

113 com a distancia entre as unidades evaporadora e condensadora entre 15
3,00 6,00 m
Servigo de instalagdo de aparelho tipo Split de 28.000 a 40.000 BTU/h

114 com a distancia entre as unidades evaporadora e condensadora entre 60
6,00 € 9,00 m
Servigo de instalag&o de aparelho tipo Split de 28.000 a 40.000 BTU/h

115 com a distancia entre as unidades evaporadora e condensadora entre 15
9,00 e 12,00 m
Servigo de instalagdo de aparelho tipo Split de 28.000 a 40.000 BTU/h

116 com a distancia entre as unidades evaporadora e condensadora entre 15
12,00 e 15,00 m
Servigo de instalagco de aparelho tipo Split de 28.000 a 40.000 BTU/h

117 com a distancia entre as unidades evaporadora e condensadora entre 15
15,00 e 20,00 m

Capacidade em BTU/h de 48.000 a 60.000

Item Descricdo Quantidade
Servigo de manutengdo preventiva (Limpeza, lubrificacdo e regulagem

118 das conexdes e parafusos) em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h. 8
Servigo de carga de gés devido a perda de gés refrigerante com

119 correcdo do vazamento, através de solda, apropriada,nas tubulacdes e/ou 8
reaperto das conexfes em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.
Fornecimento e substituicdo do motor ventilador do evaporador em

120 Split de 48.000 a 60.000 BTU/h. 4
Fornecimento e substituicdo do motor ventilador do condensador em

121 Split de 48.000 a 60.000 BTU/h. 4
Rebobinamento e substituicdo do motor do ventilador do evaporador em

122 Split de 48.000 a 60.000 BTU/h. 4
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Rebobinamento e substituicdo do motor do ventilador do condensador

123 em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.

124 Servico de fornecimento e substituigdo do compressor em Split de
48.000 a 60.000 BTU/h.

125 Servico de fornecimento e substituicdo do capacitor em Split de 48.000
a 60.000 BTU/h.

126 Servigo de Fornecimento e substitui¢cdo da chave contactora em Split de
48.000 a 60.000 BTU/h.

127 Servigo de fornecimento e substituicdo da placa eletrénica do Split de
48.000 a 60.000 BTU/h.

128 Servigo de fornecimento e substituicdo da placa Receptora do Split de
48.000 a 60.000 BTU/h.

129 Servigo de fornecimento e substituicdo do termostato em Split de
48.000 a 60.000 BTU/h.

130 Servico de fornecimento e substituigdo do sensor de
temperatura/congelamento do Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.

131 Servigo de fornecimento e substituicdo do cabo de alimentagdo em Split
de 48.000 a 60.000 BTU/h.

132 Servico de fornecimento e substituigdo da hélice do ventilador do
condensador em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.

133 Servigo de fornecimento e substitui¢do da turbina do ventilador do
evaporador em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.

134 Servico de fornecimento e substituigdo da valvula de servico de Split de
48.000 a 60.000 BTU/h.

135 Servico de fornecimento e substitui¢do do isolamento térmico nas redes
frigorigenas do Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.

136 Servigo de fornecimento e substituicdo do Gabinete em Split de 48.000
a 60.000 BTU/h.

137 Servigo de Reparo do Chassis da Unidade condensadora em Split de
48.000 a 60.000 BTU/h.

138 Servigo de fornecimento e substitui¢do da serpentina evaporadora em
Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.

139 Servigo de fornecimento e substituicdo da serpentina condensadora em
Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.

140 Servigo de remocdo de aparelho tipo Split de 48.000 a 60.000 BTU/h
Servigo de instalacdo de aparelho tipo Split de 48.000 a 60.000 BTU/h

141 com a distancia entre as unidades evaporadora e condensadora ndo
maior que 3,00 m
Servigo de instalacdo de aparelho tipo Split de 48.000 a 60.000 BTU/h

142 com a distancia entre as unidades evaporadora e condensadora entre
3,00 € 6,00 m
Servigo de instalacdo de aparelho tipo Split de 48.000 a 60.000 BTU/h

143 com a distancia entre as unidades evaporadora e condensadora entre
6,00 € 9,00 m
Servigo de instalacdo de aparelho tipo Split de 48.000 a 60.000 BTU/h

144 com a distancia entre as unidades evaporadora e condensadora entre

9,00e 12,00 m

33



Servigo de instalagcdo de aparelho tipo Split de 48.000 a 60.000 BTU/h

145 com a distancia entre as unidades evaporadora e condensadora entre 4
12,00 e 15,00 m
Servico de instalacdo de aparelho tipo Split de 48.000 a 60.000 BTU/h

146 com a distancia entre as unidades evaporadora e condensadora entre 10

15,00 € 20,00 m

34
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ANEXO 111

ORDEM DE SERVICO

ORDEM DE SERVICO N°

Caruaru, ___ de de20

Empresa:.
Pregéo Eletrénico n®
Nota de Empenho n°

Fone:

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE, ATRAVES DO GERENCIADOR DA ARP N°
, 0s Sr. VEM AUTORIZAR A EMPRESA
a iniciar a execugdo dos seguintes servicos.

Lote Unico
Item da Servigos Local Quantidade Valor

Licitacdo

Observagoes:
1- Deverdo constar obrigatoriamente, no corpo da nota fiscal, o n° da 0.s., dados bancarios e o0 n° deste

processo.
2- S0 serdo liquidados os servicos e seus quantitativos descritos nesta Ordem de Servicos e que estejam de

acordo com o objeto licitado.
3- Para pagamento, anexar obrigatoriamente, uma cdpia desta ordem de servico e s6 serdo aceitas notas

fiscais de servico.

4- Sé serdo pagos 0s servicos cuja a Ordem de Servicos tenha sido emitida Exclusivamente pela Geréncia
de Infraestrutura/ CAA/UFPE.

5- A nota fiscal devera ser emitida em favor da: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

- LOCAL DE SERVICO:

Gerenciador da ARP

Assinatura do Prestador de Servicos
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ANEXO IV
PREGAO ELETRONICO N°56/2015
MODELO DA PROPOSTA

OBJETO: Selecionar propostas para Registro de Pregos unitarios, visando a contratacdo de empresa
especializada em servicos comuns de engenharia em manutencdo de condicionadores de ar (tipo janela e split) e
instalacdo de condicionadores de ar (tipo split) com fornecimento de mdo de obra, pecas de reposicdo e
consumo, suprimentos, ferramentas e equipamentos necessarios a execucdo dos servicos para atender o Centro
Académico do Agreste (CAA), campus Caruaru, da Universidade Federal de Pernambuco, com fornecimento de
mao de obra, pecas de reposigdo e consumo, suprimentos, ferramentas e equipamentos necessarios a execucéo
dos servicos, quais sejam:

Preco Preco
Item Especificacio Unidade |[Quantidade| Unitario | Global
Lote RS RS
Unico
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: RS .....ccccvvee. TP reais)

VALIDADE DA PROPOSTA: ....(..) dias corridos a partir da abertura deste Pregdo (v. subitem 1.6 do Edital).

DECLARAMOS, para os devidos fins, QUE CONSIDERAMOS, NA FORMULACAO DOS CUSTOS DA
PROPOSTA DE PRECOS: 1) Mo de obra utilizada na execucdo do objeto; 2) materiais, equipamentos, pecas
de reposicdo e insumos utilizados nos servicos; 3) EPI’s e EPC’s; 4) os tributos (impostos, taxas, contribui¢des);
5) fretes; 6) seguros; 7) 0s encargos sociais e trabalhistas incidentes; 8) outros que incidam ou venham a incidir
sobre o preco a ser ofertado.

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DECORRENTE
DESTA LICITACAO:

NOME:

NACIONALIDADE:

ESTADO CIVIL:

FUNCAO:

ENDERECO RESIDENCIAL:

CPF (com copia):

R.G./ORGAO EXPEDIDOR (com cépia):

DADOS BANCARIOS DA EMPRESA:
BANCO N°:

NOME DO BANCO:

AGENCIA Ne:

NOME DA AGENCIA:

CONTA CORRENTE N°:
PRACA DE PAGAMENTO:

(Local), .......... de o, de 2015.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, assinatura)



ANEXO V

PREGAO ELETRONICO N°56/2015

DESIGNAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO

..., inscrita no CNPJ n° ..., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)..., portador(a) da
Carteira de Identidade n°... e do CPF n° ..., designa como responsavel(is) técnico(s) pela execucdo do servico

referente ao Pregdo Eletrénico n® 56/2015, o(s) profissional (is) abaixo:

NOME DO RESPONSAVEL

TITULO PROFISSIONAL

N° DO REGISTRO NO
CREA/CAU

(representante legal)

Concordancia do(s) designado(s):
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ANEXO VI

PREGAO ELETRONICO N°56/2015

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO OBJETO LICITADO

A (Licitante e CNPJ) , heste ato

representada por _(representate legal) DECLARAMOS que, sob as

penalidades da lei, temos pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos

trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato, estamos cientes de que quaisquer

reivindicacBes posterior devido a erro nessa avaliacdo, para efeito de solicitar revisdo de prego ou

reembolso por recolhimentos determinados pela autoridade competente, ndo serd considerada, € nos

comprometemos a prestar fielmente os servicos nos termos do Edital e seus Anexos que compdem o

processo na modalidade Pregdo Eletrobnico n° /20, Processo Administrativo n°
, em de de 20

(representante legal)

Recife, de de 20
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ANEXO VII
PREGAO ELETRONICO N° 56/2015
Minuta da
Ata de Registro de Preco n.°........ /2015
(UMA ATA PARA CADA FORNECEDOR)
A Universidade Federal de Pernambuco, CNPJ n° 24.134.488/0001-08, autarquia educacional vinculada

ao Ministério da Educacdo, com sede na Avenida Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitaria, Recife/PE, neste ato
representada pelo Magnifico Reitor, Prof. Anisio Brasileiro de Freitas Dourado, CPF n° 127.044.234-15, RG 1.065.220

SSP/PE, residente nesta cidade, doravante denominada UFPE, e de outro lado a empresa ................. , CNPJ n° ....., com
sede a ... , representada por ...... , CPF n° ..., ClI n°..., residente a ... , Conta n® ..., Banco ..., Ag. ... ,
FORNECEDORA do(s) item(ns) abaixo indicado(s) na Pregdo Eletrénico n° 56/2015 - Processo n°
23076.056328/2014-14, neste ato representada pelo(a) sr.(a) ............ , CPFn° .., Clno.., residente & ... , doravante

denominada FORNECEDORA, tém entre si, justo e avancado a presente Ata que, quando publicada, tera efeito de
compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei
n° 8.666/93, 21 de junho de 1993, observadas as condi¢des estabelecidas no ato convocatorio e as seguintes: OBJETO —
Registro de Pregos unitarios, visando a contratacdo de empresa especializada em servicos comuns de engenharia em
manutencdo de condicionadores de ar (tipo janela e split) e instalacdo de condicionadores de ar (tipo split) com
fornecimento de mao de obra, pegas de reposi¢do e consumo, suprimentos, ferramentas e equipamentos necessarios a
execucdo dos servicos para atender o Centro Académico do Agreste (CAA), campus Caruaru, da Universidade Federal de
Pernambuco, quais sejam:

Lote Unico

Item Especificacio Forma de Demanda Prego Prego Global
Apresentacdo |global estimada| Unitario

| Preco global da proposta (soma do preco global dos itens) R$ | |

UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS — As adesdes  ata de registro de precos durante sua vigéncia
sdo limitadas, por 6rgéos e entidades ndo participantes do certame, a cem por cento dos quantitativos dos itens previstos
no anexo | do edital e registrados nesta ata, ndo podendo exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata, independentemente do nimero de 6rgdos ndo participantes que aderirem (art. 22, §3° e §4°, do
Decreto n® 7.892/2013). O 6rgdo ndo participante devera efetivar a aquisicdo ou contratacdo solicitada em até 90
(noventa) dias da autorizacdo dada pela UFPE, observado o prazo de vigéncia da ata (art. 22, § 6°, do Decreto n°
7.892/2013). Quando solicitada pelo 6rgdo ndo participante, cabe a UFPE autorizar, excepcional e justificadamente, a
prorrogacdo desse prazo, respeitando o prazo de vigéncia da ata (art. 5°, inciso XI, do Decreto 7.892/2013). Nao ha
previsdo de utilizacdo da Ata de Registro de Pregos por 6rgdo participante, por auséncia de drgdos que atendessem as
exigéncias minimas para adesdo a Intencdo de Registro de Precos n° 153080-00196/2014, divulgada no site
WWW.comprasgovernamentais.gov.br em 01/12/2014. ATA DE REALIZACAO DA SESSAO PUBLICA DO
PREGAO - Consta do Anexo | desta Ata; PRAZO DE VALIDADE DESTA ATA DE REGISTRO DE PRECOS —
prazo de 12 (doze) meses, ap6s cumpridos os requisitos de publicidade do certame, ocorrido em......[............ -
CONTRATACAO E CONDICOES ESPECIFICAS — A UFPE n#o se obriga a firmar contratagdes que podero advir
desta Ata, ressalvada a FORNECEDORA a preferéncia em igualdade de condicGes, na hipétese de a UFPE utilizar-se de
outros meios para contratagdo. A contratacdo decorrente desta Ata sera formalizada pela emissdo de Nota de Empenho
de Despesa, a qual devera ser retirada pela FORNECEDORA no prazo maximo de 2 (dois) dias Uteis a contar da
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comunicagéo feita pela PCU da UFPE. ALTERACAO DA ATA - Esta Ata podera sofrer alteracdes, desde que no
resultem acréscimos nos quantitativos dos seus itens, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n°
8.666/93, nos termos do § 1° do art. 12 do Decreto 7.892 de 23 de Janeiro de 2013. REVISAO DE PRECOS - Os
precos registrados poderdo ser revistos em decorréncia de eventual redugdo dos precos praticados no mercado ou de
fato que eleve o custo dos servicos ou bens registrados, cabendo a UFPE promover as negocia¢fes junto aos
FORNECEDORES. Quando o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo
superveniente, a UFPE convocara os FORNECEDORES para negociarem a reducgdo dos precos aos valores praticados
pelo mercado; frustrada essa negociacdo, os FORNECEDORES serdo liberados do compromisso assumido, sem
aplicacdo de penalidade. A ordem de classificacdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus precos aos valores de
mercado observara a classificacao original. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o
FORNECEDOR ndo puder cumprir o compromisso, a UFPE podera: a) liberar o FORNECEDOR do compromisso
assumido, caso a comunicacdo ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicacdo da penalidade, se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e b) convocar os demais FORNECEDORES para assegurar igual
oportunidade de negociagdo. Ndo havendo éxito nessas negociacBes, a UFPE poderd proceder a revogacdo da ata de
registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtencdo da contratacdo vantajosa. GERENCIAMENTO E
FISCALIZACAO DA ATA — O gerenciamento da ARP/Gest&o do Contrato na UFPE Centro Académico do Agreste
(Caruaru) (Lote 01) ficara a cargo do Departamento de Administracdo e Planejamento - Setor de Contratos, através da
Servidora Wilma Natividade de S&, SIAPE 176979. A fiscalizacdo da execugdo das obrigacGes contratadas pela UFPE
cabera & Coordenacdo de Infraestrutura, Financas e Compras — CAA (lote 01) através de servidor da UFPE a ser
designado por Portaria de Pessoal. 1) Cabera ao gerenciador desta Ata: a) Atuar junto a FORNECEDORA, de modo a
garantir o cumprimento da Ata de Registro de Precos de acordo com o Edital, com as propostas e demais elementos
constitutivos do processo licitatério; b) Planejar a execugdo dos servicos vinculados a Ata de Registro de Precos de
modo que a prestacdo do servico seja otimizada; c) Verificar a conformidade da prestacdo dos servicos e da alocacdo dos
recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento desta Ata e o Contrato; d) Solicitar a emissdo de Nota
de empenho relativa aos servicos a serem executados; e) Emitir as ordens de servigos especificando a quantidade do
servigo, o tipo do servigo e os locais especificos de execuc¢do, vinculando-as necessariamente a uma Nota de Empenho e
a Ata; f) Encaminhar ao fiscal operacional copia de cada Ordem de Servigo imediatamente ap6s a sua emissao; g)
Solicitar a FORNECEDORA as ARTs (Anotacdes de Responsabilidade Técnica) no valor Global dos servigos
registrados na Ata no prazo maximo de 10 dias a partir da primeira contratagdo (emissdo da nota de empenho e ordem de
servigo) por parte da UFPE; h) Analisar os relatdrios e livro de ocorréncias contendo as solicitagdes e apontamentos dos
fiscais; i) Recomendar a administracdo a aplicacdo de san¢des contratuais que se tronarem cabiveis, pelo desatendimento
ou descumprimento pela FORNECEDORA das obriga¢des contratuais, quando for o caso; j) Liberacdo da fatura (nota
fiscal) para pagamento apds o atestado dos Fiscais, confirmando a medicdo e controle da qualidade dos servigos
executados de acordo com as condicfes estipuladas no Anexo | do Edital; k) Solicitar parecer técnico, contébil ou
juridico a administragdo quando necessario. 2) Cabera a fiscalizagdo: a) Anotar em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados, e comunicar ao gerenciador da Ata/Gestor do Contrato; b) Acompanhar a execucdo dos servicos definidos
na Ordem de Servico e condicdes técnicas contidas no Anexo | do Edital; c) Nos itens de Manutencéo Corretiva avaliar
o relatorio técnico emitido pela FORNECEDORA e autorizar se couber a substituicdo de pegas, componentes e ou
acessorios que se apresentarem danificados, gastos ou defeituosos; d) Determinar corre¢des ou adequagfes dos servigos
junto 8 FORNECEDORA quando couber; €) Instruir o processo no caso de aplicagdo de penalidades; f) Encaminhar ao
Gerenciador desta Ata solicitacGes relativas a Ata quando couber; g) Apresentar relatérios periddicos, no inicio de cada
més, relativos aos servigos executados no més anterior; h) Todos os servicos prestados deverdo ser gerenciados e
controlados por um sistema de acompanhamento de manutencdo, alimentado semanalmente, que atenda aos seguintes
parametros: 1) histérico de manutengdo por equipamento; 1) gerenciamento do cronograma de manutencdo preventiva,
com emissdo de ordens de servigo preventivas e corretivas; I11) emissdo de relatorios de manutengdo detalhadas; 1V)
histérico de dados de medicBes e testes, permitindo comparacfes com padrdes recomendadas pelos fabricantes; V)
controle de materiais de consumo e pegas/componentes utilizados por periodo de tempo/equipamento. i) Atestar a Fatura
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(Nota Fiscal) ap6s a medicdo e controle da qualidade dos servicos de acordo com as condices estipuladas no Anexo |
do Edital; j) Encaminhar ao Gerenciador desta Ata a Fatura (Nota Fiscal) atestada; k) Apresentar relatorio ao final dos
servigos executados com os resultados alcangados relacionando-os com os prazos de execugdo. CANCELAMENTO
DOS PRECOS REGISTRADOS — A FORNECEDORA tera seu registro cancelado pela UFPE, assegurados o
contraditério e a ampla defesa, nos seguintes casos: a) descumprir as condicdes da Ata de Registro de Precos; b) ndo
retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis, contados da
comunicacdo efetivada pela UFPE, sem justificativa aceitavel; ¢) ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipétese
de este se tornar superior aquele praticado no mercado; d) sofrer sancéo prevista nos incisos 11 ou IV do caput do art. 87
da Lei n° 8.666/93, ou no art. 7° da Lei n° 10.520/02; e e) ocorréncia de fato superveniente, decorrente de caso fortuito
ou forca maior, que prejudique o cumprimento desta ata, devidamente comprovado e justificado: | — por razdo de
interesse publico ou 11 - a pedido do fornecedor (art.21 do Decreto n® 7.892/2013). RECURSOS ORCAMENTARIOS
— A dotaclo orcamentaria serd indicada nos autos do procedimento licitatorio previamente & emissdo da Nota de
Empenho de Despesa ou formalizagdo do contrato ou outro instrumento habil (8 2° do art. 7° do Decreto n° 7.892, de
23/01/2013). As despesas com a contratacdo que porventura ultrapassarem o exercicio em curso estardo submetidas a
dotacdo orgamentaria aprovada pela Lei Orcamentaria Anual — LOA do exercicio correspondente. PENALIDADES
ADMINISTRATIVAS — Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo assinar a Ata de
Registro de Pregos, ndo retirar a Nota de Empenho, deixar de entregar documentagdo exigida no edital, apresentar
documentacéo falsa, ensejar o retardamento da execucéo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execugdo do contrato, comportar-se de modo iniddneo, fizer declaragdo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito a ampla defesa, ficara impedido de licitar e de contratar com a Unido, e sera descredenciado no SICAF, pelo
prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas neste edital e das demais cominagfes legais. Compete ao
6rgdo ndo participante os atos relativos a cobranga do cumprimento pelo fornecedor das obrigacdes contratualmente
assumidas e a aplicacdo, observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de clausulas contratuais, em rela¢do as suas proprias contratac@es, devendo informar as ocorréncias a
UFPE (art. 22, § 7° do Decreto7.892/2013); Pelo atraso, erro de execugdo, execugdo imperfeita, inexecucéo total ou
parcial da Ata e o descumprimento de qualquer condigdo prevista no Edital, a UFPE poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar, conforme o caso, as seguintes penalidades: | — Adverténcia; Il — Multa na forma estabelecida abaixo; 111 —
Suspensdo temporaria de participar de processo licitatério e impedimento de contratar com a UFPE, por um prazo ndo
superior a 02 (dois) anos; IV — Declaragdo de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem 0s motivos da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prdpria Autoridade que
aplicou a penalidade. As penalidades previstas nos incisos I, 111 e 1V poderdo ser aplicadas juntamente com a prevista
no inciso |1, facultada a defesa prévia da FORNECEDORA, com regular processo administrativo, no prazo de cinco dias
Uteis, a contar da notificacdo. Serd aplicada multa, sem prejuizo de indenizar a UFPE em perdas e danos, por: | — Atraso
na entrega: 0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor global da proposta; 11 — Descumprimento de
qualquer outra condicdo ajustada: 2% (dois por cento) sobre o valor global da proposta; 111 — Recusa injustificada em
assinar a Ata de Registro de Precos dentro do prazo estabelecido ou der causa ao seu cancelamento: 10% (dez por
cento) do valor global da proposta. No caso de nao recolhimento do valor da multa dentro de 05 (cinco) dias Uteis a
contar da data da intimagdo para o pagamento, a importancia sera descontada automaticamente, ou ajuizada a divida,
consoante 0 § 3° do art. 86 e § 1° do art. 87 da Lei n° 8.666/93, acrescida de juros moratdrios de 1% (um por cento) ao
més. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF (art. 28, Paragrafo Unico, do Decreto n°
5.450/2005). A adjudicatéria ficara sujeita, ainda, as penalidades referidas nos incisos | e 1V do artigo 87 da Lei n°
8.666/93, no que couber. Os atos administrativos de aplicacdo das sangdes serdo publicados resumidamente no Diario
Oficial da Unido, exceto quando se tratar de adverténcia eou multa. FORO - O foro da Justi¢a Federal de Pernambuco é
0 competente para dirimir eventuais questdes resultantes desta Ata ou de sua interpretagdo, com rendncia a qualquer
outro por mais privilegiado que seja. DISPOSICOES FINAIS — A UFPE cabe o direito de revogar esta Ata por
interesse publico, observando-se o disposto no art. 49 da Lei n® 8.666/93 e nesta Ata. Se qualquer das partes relevar
alguma eventual falta relacionada com a execucgdo desta Ata, tal fato ndo significa liberagdo ou desoneragéo a quaisquer
delas, para o cometimento de outras. Integra esta Ata, o Edital de Pregdo Eletronico n°® 56/2015 e a proposta da
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FORNECEDORA para todos os fins de direito, independente de sua transcricdo e de seus anexos. Compete a UFPE
dirimir divergéncia, de qualquer natureza, entre os documentos integrantes desta Ata. E por estarem de perfeito acordo,
firmam a presente Ata em 2 (duas) vias, a qual lida e achada conforme, é assinada pelas partes na presenca das

testemunhas abaixo.

Recife,........ [0 [ de 2015.
UFPE
FORNECEDORA
Testemunhas:
NOME...eiiiitte e CPF e e



ANEXO | DA ATA DE REGISTRO DE PRECO n°........ 12015

(ata de realizacao da sessdo publica do pregdo, conforme § 4°, inciso 1V, do Art. 11 do Decreto
7.892/2013 alterado pelo Decreto n° 8.250/2014)

43
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ANEXO VIII
PREGAO ELETRONICO N° 56/2015
Minuta Contratual

Contraton®.......... /2015,
entre a Universidade Federal de Pernambuco e .................

A Universidade Federal de Pernambuco, CNPJ n° 24.134.488/0001-08, autarquia educacional
vinculada ao Ministério da Educacdo, com sede na Avenida Professor Moraes Rego, n° 1235, Cidade
Universitaria, Recife, Pernambuco, representada pelo Magnifico Reitor, Prof. Anisio Brasileiro de Freitas
Dourado, CPF n° 127.044.234-15, RG 1.065.220 SSP/PE, residente nesta cidade, doravante denominada
UFPE, € @ oo , CNPJ n® ............. Y e (qualificar), com sede ........... , representada por
.............. , (identificar), residente ........, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, com base na
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, ajustam o presente contrato, que se regera pelas seguintes
clausulas e condicoes.

CLAUSULA 128 OBJETO

Contratagédo de empresa especializada em servigos comuns de engenharia em manutengdo de condicionadores
de ar (tipo janela e split) e instalacdo de condicionadores de ar (tipo split) com fornecimento de mdo de obra,
pecas de reposicao e consumo, suprimentos, ferramentas e equipamentos necessarios a execucao dos servigos
para atender o Centro Académico do Agreste (CAA), campus Caruaru, da Universidade Federal de
Pernambuco, conforme Especificacfes Técnicas/Procedimentos dos Servicos no Anexo | do Edital,
compreendendo os seguintes itens, em lote Gnico:

Lote Unico
Itens Descricao Lote Unico
01 Manutengdo Preventiva em ACJ de 10.000 a
15.000 Btus
02 a 15 Manutengdo Preventiva em ACJ de 10.000 a
15.000 Btus Manutengdo em Ar
16 Manutenc¢do Preventiva em ACJ de 18.000 a condicionado tipo
22.000 Btus Janela (ACJ)
17a30 Manutencgdo Preventiva em ACJ de 18.000 a
22.000 Btus
31 Manutengdo Preventiva em SPLIT de 7.000 a
12.000 Btus
32ab2 Manutengdo Corretiva em SPLIT de 7.000 a
12.000 Btus
53a69 Remocéo e Instalacdo de SPLIT de 7.000 a OlA .
Centro Académico do
12.000 Btus Agreste - Caruaru
60 Manutengéo Preventiva em SPLIT de 18.000 a
(CAA)
24.000 Btus x
61a81 Manutengdo Corretiva em SPLIT de 18.000 a Manu_te_n(;ao em Ar
condicionado tipo
24.000 Btus Split (HI WALL
82 a88 Remocéo e Instalacdo de SPLIT de 18.000 a PISO TETO E '
24.000 Btus CASSETE - K7)
89 Manutengdo Preventiva em SPLIT de 28.000 a
40.000 Btus
90a110 Manutenc¢do Corretiva em SPLIT de 28.000 a
40.000 Btus
111a117 Remocdo e Instalacdo de SPLIT de 28.000 a
40.000 Btus
118 Manutencdo Preventiva em SPLIT de 48.000 a
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60.000 Btus

119a 139 Manutencdo Corretiva em SPLIT de 48.000 a
60.000 Btus

140 a 146 Remocao e Instalacdo de SPLIT de 48.000 a

60.000 Btus

CLAUSULA 22, VINCULACAO
Este Contrato estd vinculado a0 PREGAO ELETRONICO Ne°. 56/2015, de que trata 0 processo
administrativo n°® 23076.056328/2014-14, promovido pela UFPE, aos seus anexos e a proposta da
CONTRATADA, partes integrantes deste instrumento.

CLAUSULA 32 VIGENCIA

O presente Contrato tera a vigéncia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLAUSULA 42, DISCRIMINACAO DOS TIPOS E FREQUENCIA DOS SERVICOS
§ 1°. O tipo de servigos, a padronizagdo, e os critérios de medicdo dos servicos estéo definidos no Anexo | do

Edital;

§ 2°. A solicitagdo minima dos servicos, demanda por periodo, a producdo minima diaria, e o tempo de
atendimento serdo as seguintes:

Aparelho tipo JANELA

Solicitacdo Tempo maximo para execucdo
LOTE Tino de servico Minima dos Produtividade dos servicos contado a partir
Unico P ¢ Servigos por Minima Diéria da emissdo da ordem de
0.S. Servicos
Manutencdo preventiva em Ar .
A condicionados tipo JANELA 20 20 1 dia (24 Horas)
Solicitacéo Demanda Peflogo Maximo para q
Tipo de servigo Minima dos maxima no EXECUCAD T0S SETVICOS contado
. . a partir da emissdo da ordem
Servigos por O.S. Periodo q .
€ Servigos
Servigo de substituicdo de
compressor, serpentinas . .
(Evaporadora e condensadora) e 01 servigo 10 aparelhos 3 dias (72 Horas)
B carga de gas
Demais servicos da ARP para
manutencdo corretiva em aparelhos 01 servicgo 10 aparelhos 2 dias (48 Horas)
de Ar condicionado tipo JANELA
Aparelho tipo SPLIT (Hi Wall, piso teto e Cassete-K7)
Tempo maximo
L . - para execugdo dos
LOTE 2 | Tipo de servico Solicitacdo Minima | Produtividade Minima servicos contado a

dos Servigos por O.S

Diaria

partir da emissdo da
ordem de servicos




46

Manutengdo preventiva em Ar .
¢ condicionados tipo SPLIT 20 20 1 dia (24 Horas)
Periodo maximo
8 ] Solicitacdo Minima Demanda maxima no | Pard €XecUedo dles
Tipo de servigo ; . servigos contado a
dos Servicos por O.S. Periodo . .
partir da emissdo da
ordem de servigos
Servigos de manutencéo corretiva
D em aparelhos de ar condicionado 01 servigo 10 aparelhos 3 dias (72 Horas)
tipo Split
E Remocao e Instalacdo de Split 01 servigo 10 aparelhos 3 dias (72 Horas)

§ 3% A execucdo dos servicos sera em horario diurno, das 8h00 as 17h00, de segunda a sexta-feira,
obrigatoriamente precedida do recebimento da Ordem de Servico (OS), sob a orientagdo e acompanhamento
da fiscalizacdo da UFPE, que atestard a prestacdo dos servicos para fins de pagamento;

§ 4° Mediante acerto prévio entre a CONTRATADA e a Fiscalizacdo, os servi¢os poderdo ser executados
em finais de semana e/ou feriados, sem que implique quaisquer acréscimos no pre¢o contratado.

CLAUSULA 52 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS

§ 1°. A CONTRATADA devera fornecer, para a UFPE, todos os equipamentos, ferramentas, insumos
diversos, materiais de consumo, pecas de reposi¢do, componentes, produtos, aparelhos de medicdes e testes
indispensaveis a execucdo dos servicos solicitados, sejam eles definitivos ou temporarios, assumindo toda a
responsabilidade pelo transporte, carga, descarga, armazenamento e guarda dos mesmos;

§ 2° O local para armazenamento dos equipamentos e ferramentas, quando necessarios seré indicado pela
UFPE, devendo a CONTRATADA manter a area reservada para esse fim perfeitamente limpa e organizada;

§ 3% A CONTRATADA devera apresentar ao fiscal desta Ata a relacdo dos equipamentos de protecdo
individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC), de acordo com a necessidade dos servicos prestados, elaborada
pela area técnica de seguranga do trabalho da CONTRATADA, devidamente assinada pelo responsavel. A
CONTRATADA devera fornecer, sempre que solicitado pelo fiscal deste Contrato, amostras de todos os
materiais a serem empregados nos servicos antes de sua execucéo;

§ 4°. A CONTRATADA devera entregar a fiscalizagdo todas as pegas, componentes e materiais porventura
substituidos para analise, e, apds, se responsabilizar pela destinacdo (descarte);

§ 5°, A substituicdo de pecgas ou acessérios mediante prévia comprovacdo da necessidade devera ser feita pela
CONTRATADA, cuja justificativa devera ser assinada pelo fiscal técnico da CONTRATADA e autorizada
pela fiscalizag&o;

§ 6° A fiscalizacdo deverd ser comunicada pela CONTRATADA quando da substituicdo de pegas, que
podera acompanhar a substituicdo para certificar-se da originalidade e da genuinidade dos componentes;

§ 7° Caso a UFPE constate qualquer negligéncia por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande
materiais e ou méo-de-obra, estas serdo fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus para a UFPE;

§ 8° Nao serdo aceitos materiais de reposicdo com marcas distintas dos existentes, exceto quando
caracterizar-se como material “fora de linha”, ou seja, que ndo é mais fabricado, ou comprovada a

equivaléncia técnica de outra marca, a serem submetidos a analise e aceite prévios da Fiscalizacao.

CLAUSULA 62 PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO
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O preco global deste contrato é de R$ ............. G reais).

§ 1°. O pagamento sera efetuado mediante depdsito em conta bancéria indicada pela CONTRATADA, no
prazo de até 30 (trinta) dias, contado a partir da data final do periodo de adimplemento da OS e da data de
apresentagdo da Fatura ou Nota Fiscal, devidamente atestada pela fiscalizag&o;

§ 2°, O Pagamento se dara em parcelas variaveis, a depender da efetiva execugdo dos servigos, vinculando as
faturas/notas fiscais as ordens de servigos emitidas.

§ 3° A Nota Fiscal ou Fatura devera conter o detalhamento dos servicos executados e ser obrigatoriamente
acompanhada da seguinte comprovacéo:

a) regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29
da Lei n° 8.666/93; e;

b) regularidade trabalhista, constatada mediante a emissdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT perante o sitio da Justi¢a do Trabalho, nos termos da Lei n® 12.440/2011.

8 4° A fatura que for apresentada com erro serd devolvida & CONTRATADA para retificagdo e
reapresentacdo, acrescentando-se, no prazo previsto do § 1° desta Clausula 62, os dias que se passarem entre
a data da devolucéo e a da reapresentacéo;

8 5° Nos casos de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administragdo, o valor
devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracao se fard desde a data de seu vencimento
até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao
més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicacdo das seguintes formulas (§ 4° do art. 36 da IN SLTI
n° 2/2008):
I = (TX/100)

365

EM =1 x N x VP, onde:

| — indice de atualizago financeira;

TX - Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM — Encargos moratorios;

N — Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP - Valor da parcela em atraso.

§ 5° Uma vez apurado, no curso da contratacdo, que a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus
precos valores correspondentes a tributos ndo incidentes sobre a realizagdo dos servi¢os contratados, a UFPE
exigird a imediata exclusdo desses valores, com a consequente reducdo dos precos e reembolso de valores
indevidos porventura pagos a mesma.

CLAUSULA 72 RECURSOS ORCAMENTARIOS

Os recursos orgcamentarios para atender as despesas decorrentes desta licitacdo sdo oriundos do Programa de
Trabalho: - ; Fonte de Recursos:
; Natureza de Despesa: ; de acordo com a LOA — Lein®
de , DOU de

Paragrafo Unico. As despesas com a contratagdo que porventura ultrapassarem o exercicio em curso estardo
submetidas a dotagdo orcamentéria aprovada pela Lei Orgcamentéria Anual do exercicio correspondente.

CLAUSULA 82 GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA, para assegurar o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas neste Contrato, presta
garantia na importancia de R$ .............. P reais), equivalente ao percentual de 5% (cinco por cento) do
valor global do mesmo, na modalidade ................. , (identificar)
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§ 1° Acrescido o valor inicial deste Contrato, a CONTRATADA apresentara garantia complementar,
incidente sobre o valor do acréscimo, antes da assinatura do correspondente termo aditivo.

§ 2° A garantia destina-se também: a) a ressarcir a UFPE de quaisquer prejuizos decorrentes da rescisao
unilateral e injustificada deste Contrato; b) a cobrir multas que vierem a ser aplicadas em decorréncia de
rescisdo contratual ou aplicadas por descumprimento de quaisquer outras obriga¢des contratuais; ¢) a cobrir
perdas e danos causados a UFPE ou a terceiros.

§ 3°. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigac&o a cargo
da CONTRATADA, inclusive indenizacdo a terceiros, a CONTRATADA devera proceder a respectiva
reposicdo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da data em que for notificada pela UFPE, sob
pena de infracdo contratual.

8 4° Ocorrendo a rescisdo unilateral e injustificada deste contrato, nos termos ajustados no paragrafo
precedente, a UFPE retera a garantia prestada pela CONTRATADA e, ap6s regular processo administrativo,
para apuragdo dos danos e prejuizos que sofreu, para ressarcir-se do valor correspondente apurado, inclusive o
relativo a multas aplicadas.

§ 5° Ressalvados os casos previstos no paragrafo precedente, a garantia serd liberada até 60 (sessenta) dias
apo6s o término deste Contrato, desde que cumpridas todas as obrigagdes contratuais pela CONTRATADA.

CLAUSULA 92. OBRIGACOES DA CONTRATADA
Além do fornecimento de méo de obra, material de consumo, pecas de reposi¢ao, suprimentos e equipamentos
necessarios a execucdo dos servicos de manutengdo em condicionadores de ar, a CONTRATADA obriga-se a:

§ 1°. Executar os servicos contratados nas condi¢des estabelecidas neste Contrato, no Anexo | do Edital e na
0OS, com inicio imediato ou, no méximo, em até 01 (um) dia Util, contados do recebimento da Ordem de
Servigo e prazo estabelecido na clausula 42 “Discriminacdo dos Tipos e Frequéncia dos Servicos” deste
Contrato;

8 2°. Implantar, de forma adequada a execucdo e supervisdo dos servicos, de forma meticulosa, mantendo
sempre em perfeita ordem todas as dependéncias objeto dos servicos, responsabilizando-se integralmente
pelos mesmos, nos termos da legislacdo vigente, vedada a subcontratagdo, cessdo ou transferéncia total ou
parcial dos servigos objeto deste Contrato;

§ 3°. Prestar os servigos objeto deste Contrato em dia e horario a combinar com a fiscalizagdo, de forma que
ndo interfira nas rotinas e no regular funcionamento das atividades da UFPE;

§ 4°, Informar imediatamente a fiscalizagdo, caso fortuito ou superveniente que venha a ocorrer, gerando a
impossibilidade da realizacdo dos servicos dentro da periodicidade e horario estabelecidos;

§ 5°. Executar os servigos de engenharia através de profissionais capacitados para exercerem a sua operacao,
devidamente uniformizados e identificados através de crachas, com fotografias recentes, e provendo-os de
Equipamentos de Protecdo Individual — EPI’s, conforme normas e legislagdo em vigor;

§ 6°. Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados e eventuais acidentes de trabalho com os
seus funcionarios e terceiros, nos termos da legislacao vigente;

8§ 7°. Responder pelos danos causados diretamente @ UFPE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucdo dos servicos contratados;

§ 8° Dispor de todos os equipamentos, ferramentas, EPI's ¢ EPC’s necessarios a execugdo dos servigos,
devidamente identificados, bem como empregar os materiais, pecas, insumos e equipamentos especificados
no Anexo | do Edital, obrigatoriamente;
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§ 9°, Registrar e controlar, juntamente com a fiscalizacdo, as quantidades de servicos prestados, bem como as
ocorréncias havidas;

§ 10. Apresentar as ARTs (Anotacdes de Responsabilidade Técnica) no valor global dos servigos registrados
na Ata de Registro de Pregos, no prazo maximo de 10 dias, a contar do recebimento da Nota de
Empenho/Ordem de Servigo;

§ 11. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual e municipal, as normas
disciplinares e de seguranca da UFPE;

§ 12. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessrias ao atendimento de seus
empregados, acidentados ou com mal subito;

8 13. Responder por todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza, que incidam ou venham
a incidir sobre 0s servicos;

8 14. Facilitar, por todos 0s meios ao seu alcance, a ampla agdo da fiscalizagcdo da UFPE, através de seus
orgdos de controle, promovendo facil acesso aos servi¢os em prestacdo, bem como atender prontamente, as
observacdes e exigéncias que Ihes forem apresentadas pela fiscalizacéo;

§ 15. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais
empregados;

§ 16 Manter todos os equipamentos e utensilios necessarios a execucéo dos servigos, em perfeitas condicdes
de uso, devendo os danificados serem substituidos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos
devem ser dotados de sistemas de protecdo, de modo a evitar danos a rede elétrica;

§ 17. Adotar procedimentos de descarte adequados de materiais potencialmente poluidores. No processo de
rejeite de tais materiais, é de obrigatoriedade da CONTRATADA encaminha-los as empresas que 0s
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas inddstrias, para repasse aos
fabricantes ou importadores, a exemplo das pilhas e baterias que contenham em suas composi¢fes chumbo,
cadmio, mercUrio e seus compostos;

§ 18. Os materiais como os frascos de aerossois em geral, a CONTRATADA devera desenvolver o processo
de separacdo e acondicionamento em recipientes adequados para destinacéo especifica;

§ 19. Os fluidos refrigerantes ndo reaproveitados provenientes dos servigos corretivos devem ser removidos,
acondicionados em cilindros apropriados e enviados para reciclagem;

§ 20. Atender as determinacdes da IN 01 de 19 de janeiro de 2012 — SLTI, que dispde de critérios de
sustentabilidade ambiental para os servicos contratados;

§ 21. Apresentar certificados e/ou atestados de destinacéo final, adequada, dos residuos;

§ 22. Para os itens de remocdo e instalagdo de condicionadores de ar a CONTRATADA devera manter o
Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgdo Civil (PGRCC), o qual devera ser submetido a analise
da UFPE, sob as condigdes determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), através da
Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002;

§ 23. Providenciar as faturas/notas fiscais para atestacdo pela fiscalizacéo;

§ 24. Manter, durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigac6es assumidas, todas as
condicBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

8§ 25. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuicdes fiscais e parafiscais) que sejam devidos em
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decorréncia direta ou indireta dos servicos prestados, serdo de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA, assim definido na norma tributaria, sem direito a reembolso. A UFPE quando fonte
retentora descontara dos pagamentos que efetuar e recolhera nos prazos da Lei os tributos a que esta obrigada
pela legislacdo vigente;

8 26. Uma vez apurado, no curso da contratacdo, que a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus
precos valores correspondentes a tributos ndo incidentes sobre a realizacdo dos servicos contratados, a UFPE
exigira a imediata exclusdo desses valores, com a consequente reducdo dos precos e reembolso de valores
devidos porventura pagos a CONTRATADA;

§ 27. E expressamente vedada, a transferéncia dos servicos objeto desta licitacdo a terceiros, bem como a
subcontratacdo dos mesmos;

§ 28. A omissdo eventual da UFPE, no desempenho de suas atribuicdes fiscalizadoras, ndo eximird a
CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execucéo dos servicos contratados.

CLAUSULA 10. OBRIGACOES DA UFPE
A UFPE obriga-se a:

§ 1° Exercer a gestdo e a fiscalizacdo da execucdo do contrato, por meio de servidores designados por
Portaria de Pessoal, que atuara junto a CONTRATADA, de modo a garantir o fiel cumprimento do Contrato,
da proposta e do Edital que norteara o processo licitatério;

§ 2°. Emitir as Ordens de Servigos — OS que informe o tipo do servigo, a marca do equipamento,
Tombamento do Equipamento e os locais de sua execucdo, a quantidade por unidade de medida, a unidade
requisitante, 0 nimero da Ata de Registro de Precos, nimero do Contrato e o nimero da Nota de Empenho,
conforme Anexo Il do Edital;

§ 3°. Destinar local adequado para guarda de equipamentos, ferramentas e vestiario, quando necessario, bem
como garantir o acesso da CONTRATADA e de seu preposto ao local de realizacdo dos servicos;

§ 4°. Para os itens referente a Instalagdo de SPLIT a UFPE fornecera o ponto elétrico para instalagcdo da
unidade evaporadora ou condensadora a depender do tipo de equipamento;

8§ 50, Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condicfes previstas na Ata de Registro de Pregos,
deduzidas as multas, se houver;

8§ 6°. Manter arquivado junto ao processo administrativo ao qual est4 vinculado o presente instrumento, toda a
documentacdo a ele referente;

8§ 7°. Providenciar a publicagdo resumida do Contrato e de seus aditamentos, por extrato, no Diério Oficial da
Unido.

CLAUSULA 11. GESTAO E FISCALIZAGCAO DOS SERVICOS

8§ 1°. O gerenciamento da ARP/Gestéo do Contrato na UFPE Centro Académico do Agreste (Caruaru) (Lote
01) ficard a cargo do Departamento de Administragdo e Planejamento - Setor de Contratos, através da
Servidora Wilma Natividade de S&, SIAPE 176979°. O engenheiro responsavel pela fiscalizacdo do
contrato serd Mariberto Alves Pereira Janior, SIAPE 2058504 e CREA 048823.

§ 2°. Cabera ao Gerenciador/Gestor:

a. Atuar junto a CONTRATADA, de modo a garantir o cumprimento do Contrato de acordo com o
Edital, com as propostas e demais elementos constitutivos do processo licitatorio;

b. Planejar a execucdo dos servicos vinculados ao Contrato de modo que a prestacdo do servigo seja
otimizada;
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Verificar a conformidade da prestacdo dos servicos e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do contrato;
Solicitar a emissdo de Nota de empenho relativa aos servigos a serem executados;

Emitir as ordens de servicos especificando a quantidade do servico, o tipo do servico e os locais
especificos de execucdo, vinculando-as necessariamente a uma Nota de Empenho e ao Contrato;

Encaminhar ao fiscal operacional cépia de cada Ordem de Servico imediatamente apds a sua emisséo;

Solicitar a CONTRATADA as ARTs (Anota¢des de Responsabilidade Técnica) no valor Global dos
servicos registrados no Contrato no prazo maximo de 10 dias a partir da primeira contratacdo (emissao
da nota de empenho e ordem de servi¢o) por parte da UFPE;

Analisar os relatérios e livro de ocorréncias contendo as solicitagdes e apontamentos dos fiscais;

Recomendar a administracdo a aplicagdo de sangdes contratuais que se tronarem cabiveis, pelo
desatendimento ou descumprimento pela CONTRATADA das obrigacbes contratuais, quando for o
caso;

Liberacdo da fatura (nota fiscal) para pagamento apds o atestado dos Fiscais, confirmando a medicéo e
controle da qualidade dos servigos executados de acordo com as condi¢des estipuladas no Anexo | do
Edital;

Solicitar parecer técnico, contabil ou juridico a administracdo quando necessario.

§ 3°. Cabera a Fiscalizagéo:

a.
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Anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execu¢do do contrato,
determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados, e comunicar ao
gerenciador do Contrato;

Acompanhar a execu¢do dos servicos definidos na Ordem de Servigo e condicBes técnicas contidas no
Anexo | do Edital;

Nos itens de Manutenclo Corretiva avaliar o relatério técnico emitido pela CONTRATADA e
autorizar se couber a substituicdo de pegas, componentes e ou acessOrios que se apresentarem
danificados, gastos ou defeituosos;

Determinar correc@es ou adequagdes dos servicos junto a CONTRATADA quando couber;

Instruir o processo no caso de aplicacdo de penalidades;

Encaminhar ao Gerenciador deste Contrato solicitagdes relativas ao Contrato, quando couber;
Apresentar relatorios periddicos, no inicio de cada més, relativos aos servigos executados no més
anterior;

Todos os servicos prestados deverdo ser gerenciados e controlados por um sistema de
acompanhamento de manutencéo, alimentado semanalmente, que atenda aos seguintes parametros: I)
histérico de manutencdo por equipamento; IlI) gerenciamento do cronograma de manutengdo
preventiva, com emissdo de ordens de servi¢o preventivas e corretivas; 111) emissdo de relatérios de
manutencdo detalhadas; IV) historico de dados de medicdes e testes, permitindo comparacGes com
padrdes recomendadas pelos fabricantes; V) controle de materiais de consumo e pecas/componentes
utilizados por periodo de tempo/equipamento.

Atestar a Fatura (Nota Fiscal) apés a medicao e controle da qualidade dos servigos de acordo com as
condices estipuladas no Anexo | do Edital;

Encaminhar ao Gerenciador deste Contrato a Fatura (Nota Fiscal) atestada.

Apresentar relatério ao final dos servigos executados com os resultados alcancados relacionando-os
com os prazos de execugdo.

CLAUSULA 12. ALTERAGCAO CONTRATUAL
O presente Contrato podera ser alterado, a qualquer tempo, com as devidas justificativas, nos casos previstos
no artigo 65 da Lei n° 8.6666/93, mediante termo aditivo.

Paragrafo Unico. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s
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acréscimos ou supressdes quantitativas do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado deste Contrato, durante a sua vigéncia.

CLAUSULA 13. PENALIDADES

8 1° Pelo atraso, erro de execucdo, execucdo imperfeita, inexecucdo total ou parcial do contrato e o
descumprimento de qualquer condicdo prevista neste Edital, a UFPE poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar, conforme o caso, as seguintes penalidades:

I — Adverténcia;

Il — Multa na forma estabelecida no § 3°;

111 — Suspensdo temporaria de participar de processo licitatério na UFPE e impedimento de contratar com a
UFPE, por um prazo néo superior a 02 (dois) anas;

IV — Declaracdo de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria Autoridade que
aplicou a penalidade.

8 2° As penalidades previstas nos incisos I, 111 e 1V poderdo ser aplicadas juntamente com a prevista no
inciso 11, facultada a defesa prévia da adjudicataria, com regular processo administrativo, no prazo de cinco
dias Uteis, a contar da notificagéo.

§ 3°. Serd aplicada multa, sem prejuizo de indenizar a UFPE em perdas e danos, por:

I — Atraso na execucéo: 0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor global da proposta;

Il — Descumprimento de qualquer outra condicéo ajustada: 2% (dois por cento) sobre o valor global da
proposta;

111 — Recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido ou der causa ao seu
cancelamento: 10% (dez por cento) do valor global da proposta.

8§ 4° No caso de ndo recolhimento do valor da multa dentro de 5 (cinco) dias Uteis a contar da data da
intimacéo para 0 pagamento, a importancia serd descontada automaticamente, ou ajuizada a divida, consoante
0 8§ 3°do art. 86 e § 1° do art. 87 da Lei n° 8.666/93, acrescida de juros moratérios de 1% (um por cento) ao
més.

§ 5°. A CONTRATADA ficaréa sujeita, ainda, as penalidades referidas nos incisos | e IV do artigo 87 da Lei
n° 8.666/93, no que couber.

§ 6°. Os atos administrativos de aplicacdo das sangdes serdo publicados resumidamente no Didrio Oficial da
Unido, exceto quando se tratar de adverténcia eou multa.

§ 7°. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLAUSULA 14. RESCISAO CONTRATUAL
A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei
n°® 8.666/93, com as consequéncias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, podendo ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da UFPE, nos casos enumerados nos Incisos | a X1l e XVII do
artigo 78 da mencionada lei;

b) amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no Contrato, desde que haja conveniéncia para a
UFPE;

c) judicial, nos termos da Legislagdo vigente sobre a matéria.

§ 1° A rescisdo administrativa ou amigével serd precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla
defesa;

§ 2°. A CONTRATADA reconhece os direitos da UFPE, em caso de rescisdo administrativa prevista no
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artigo 77 da Lei n° 8.666/93, bem quando:
I — requerer concordata ou tiver decretada a faléncia;
Il — transferir, a qualquer titulo, o contrato ou as obriga¢@es dele decorrentes, no todo ou em parte, sem prévia

e expressa autorizacdo da UFPE;
11 — suspender a execucdo dos servigos por prazo superior a dez dias consecutivos sem justificacdo e sem

prévia autorizacao da UFPE;
IV — acumular multas em valor superior ao da garantia apresentada.

CLAUSULA 15. FORO
O foro da Justica Federal em Pernambuco é o competente para dirimir eventuais questdes resultantes da

execucdo deste contrato ou da interpretacdo deste instrumento, com rendncia a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

E por estarem de perfeito acordo, assinam o presente Instrumento, na presenca de duas testemunhas, em 2
(duas) vias de igual teor e forma.

Recife, ........... de .o de 2015.
UFPE
CONTRATADA
Testemunhas:
Nome ..........
CPF .............
Nome ..........



